Lawendowa szafa SOT i latarnia 26'1.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Montaz szafy SOT
1.1/KNNR 5 Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych w gruncie kat.Il m
0907-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykonania|szt.
0606-05 udarowa) - grunt kat.ll|
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt [szt.
0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/KNNR 5 Montaz kenstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
0902-07 przepied
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5|KNNR 5 Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z przewodow |szt.
0906-01 izolowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
0717-06 cowanych na slupach betonowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur osfonowych mo- |m
0717-06 cowanych na stupach betonowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.8|KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1li m3
0701-02
5*0.8*0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.9|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0706-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.12/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
0702-02
5*0.7*0.4 m?3 1.400
RAZEM 1.400
1.13|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- (szt.
0403-03 brykowanym
‘ 1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
' 1.14|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
1302-03
2 ode. 2.000
RAZEM 2.000
1.15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.16|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.,
1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz slupa 26/1
2.1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
37*0.8*0.4 m3 11.840
RAZEM 11.840
2.2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
0706-01 Krotno§é = 2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
2.3/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, 11l m3
0702-02 Krotnosé = 2 !
i | 37*0.6*0.4 md__ | 8.880]

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13858




Lawendowa szafa SOT i latarnia 26'1.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
RAZEM 8.880
2.4|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
2.5/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
0303-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2.6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-03 mknigtych
14 m 14.000
L N RAZEM 14.000
i 2.7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.8 KNR 5-08  |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm?2 m
0608-07
15 m 15.000
— RAZEM 15.000
2.9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykonania|szt.
0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10[KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt szt.
0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.11|KNNR 5 Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12|[KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
1006-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.14|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weigganie w slupy, rury osto- kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarm do 10 m ew.
1 kpl.prz 1.000
= ew.
RAZEM 1.000
2.15|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
| 2.17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2:18 Koszt inwentaryzacji powykonawczej i geodezji szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.19|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be- |m?
0720-09 tonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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