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Szp/FZ – 037/        /2022



 
            Wrocław, dnia 11.02.2022r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”
INFORMACJA NR 1
Zamawiający modyfikuje parametry  Aparatu do znieczuleń dla noworodków i dzieci – 1 szt. określone w Załączniku nr 5.5 - zestawienie minimalnych parametrów oraz parametry Aparatudo podaży tlenku azotu – 1 szt., określone w Załączniku nr 5.2 - zestawienie minimalnych parametrów.  
Zmodyfikowane pliki w załączeniu.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale XIX Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wagi tych kryteriów i sposobu oceny ofert tj.:

Było:

2) Kryterium nr 2 – jakość techniczna (JT) 

JT oferty bad.
JT = ---------------------x 20 % x 100 pkt

JT max 
gdzie: 

JT – jakość techniczna 
JT oferty bad. – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną  
JT max – maksymalna suma punktów z kolumny nr 3 (kolumna nr 4 dla Zadania nr 9) zestawienia wymagalnych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi – dla zadania 4 – 45  pkt, zadania 5 – 40  pkt, 
Jest: 

2) Kryterium nr 2 – jakość techniczna (JT) 
JT oferty bad.
JT = ---------------------x 20 % x 100 pkt

JT max 
gdzie: 

JT – jakość techniczna 
JT oferty bad. – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną  
JT max – maksymalna suma punktów z kolumny nr 5 dla Zadania nr 4 i kolumny nr 4 dla Zadania nr 5) zestawienia wymagalnych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi – dla zadania 4 – 45  pkt, zadania 5 – 40  120 pkt, 
Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.
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