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ZAWARTO�� PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

• Projekt architektoniczno-budowlany: 

- cz��� inwentaryzacja
- cz��� instalacje sanitarne
- cz��� instalacje elektryczne
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Projektant:             mgr in�. Marcin Kochel  

upr. SWK/0123/POOS/07 
             Sprawdzaj�cy: in�. Edyta Orli�ska-Pułka  
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Zawarto�� opracowania:

1. O�wiadczenia, uprawnienia budowlane, za�wiadczenia przynale�no�ci do 
odpowiedniej izby budowlanej

2. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

3. Opis techniczny

4. Cz��� graficzna:

Mapa zasadnicza                      skala 1 : 1000
Rysunki
                 

Nr 1 - Rzut piwnicy (fragment) - inwentaryzacja skala 1 : 100
Nr 2 - Przekrój A-A (fragment), elewacja północna i wschodnia (fragment) -  
          inwentaryzacja                                                               skala 1 : 100

Nr IS 1 – Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy            skala 1 : 1000
Nr IS 2 – Schemat technologiczny kotłowni gazowej skala 1 : 100
Nr IS 3 – Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej skala 1 : 100

Nr IS 4 -  Przekrój A-A (fragment), elewacja północna i wschodnia (fragment) -           
                                                                                       skala 1 : 100
Nr IS 5 - Zestawienie wymienianej stolarki                       skala 1 : 100
Nr IS 6 – Rzut kotłowni i instalacja gazu                       skala 1 : 50
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1.             Podstawa opracowania

• Projekt architektoniczno-budowlany.

• Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.
w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia „BIOZ” (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2.             Zakres robót i kolejno�� realizacji

Projektuje  si�  przebudow�  wybranych  pomieszcze�  budynku  remizy  OSP  w
Krzykawie, w których zaprojektowano kotłowni� na paliwo gazowe.

Typowanie robót:

• demonta� istniej�cych elementów wyposa�enia, które mog� zosta� uszkodzone lub
przeszkadzaj� w wykonywaniu robót;

• wymiana stolarki drzwiowej na now�;

• wymiana cz��ci stolarki okiennej na now�;

• demonta�  posadzki  z  usuni�ciem  zanieczyszcze�  do  warstwy  wylewki
(w przypadku stwierdzenia złego stanu wylewki nale�y j� usun�� i wykona� now�);

• wykonanie instalacji elektrycznej;

• wykonanie nowych posadzek;

• uzupełnienie ubytków tynku wewn�trznego;

• malowanie �cian i sufitów;

• monta� nowych opraw o�wietleniowych;

Kolejno��  realizacji  robót  nie  mo�e  wpływa�  niekorzystnie  na  zachowanie
stateczno�ci konstrukcji oraz bezpiecze�stwa osób i mienia na terenie inwestycji.

3.             Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych   w granicach opracowania

Projektowana przebudowa obejmuje cze�� pomieszcze� wewn�trz budynku remizy. Nie
przewiduje si� zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

4.            Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  �    stwarza  �    zagro  �  enie
dla bezpiecze  �  stwa ludzi

• Nie przewiduje si� zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 

5.            Wskazanie przewidywanych zagro  �  e  �   wynikaj�cych z lokalizacji
Obiekt nie le�y w strefie zagro�e�.  Budowa b�dzie prowadzona na terenie czynnej remizy,
zatem  istnieje  niebezpiecze�stwo  wej�cia  na  teren  budowy  osób  nieupowa�nionych,
w zwi�zku z tym na czas budowy nale�y zabezpieczy�  stref�  obj�t�  budow�  oraz teren
budowy odgrodzeniem oraz odpowiednio oznakowa�.

6.            Wykaz  robót  budowlanych  stwarzaj  �  cych  zagro  �  enie  dla  bezpiecze  �  stwa
i zdrowia ludzi:

• natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie (wraz z instalacjami i urz�dzeniami
technicznymi),

• praca w zbli�eniu do instalacji wewn�trznych;

• mo�liwo��  wypadku lub potr�cenia przez sprz�t budowlany w trakcie prowadzenia
robót ziemnych;

• ryzyko pora�enia pr�dem przy u�ywaniu narz�dzi i urz�dze� elektrycznych;
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• mo�liwo��  zatrucia  i  podra�nienia  przy  monta�u  nawierzchni  poliuretanowych
i malowaniu linii;

• roboty konstrukcyjne  i  wyko�czeniowe  na wysoko�ci  powy�ej  5m ponad terenem
przyległym; 

• ci�cie materiałów budowlanych przy u�yciu piły tarczowej lub szlifierki k�towej;

• transport pionowy materiałów.

7.            Wskazanie    �  rodków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegaj  �  cych
niebezpiecze  �  stwom wynikaj  �  cym z wykonywania robót budowlanych:
- w  zwi�zku  z  tym,  �e  remiza  jest  obiektem  czynnym,  roboty  budowlane  nale�y
wykonywa� tak, aby nie uszkodzi� istniej�cego okablowania i sieci wewn�trznych.

Strefy  budowy  powinny  by  �    wydzielone     przed  przyst  �  pieniem  do  robót  budowlanych
kierownik budowy jest zobowi  �  zany przeprowadzi  �   instrukta  �   BHP dotycz  �  cy:

Instrukta�  nale�y  prowadzi�  przed  rozpocz�ciem  robót,  w  oparciu  o  opracowan�  przez
wykonawc�  robót  instrukcj�  bezpiecznego  ich  wykonywania,  przepisy  dotycz�ce
bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  przy  wykonywaniu  robot  budowlanych  okre�lonych
w Rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pó�n. zm.),
okre�lonych w Rozporz�dzeniu  Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 r. z pó�n. zm.).

Instrukta� pracowników winien obejmowa�:

− zapoznanie  pracowników  z  projektem  wykonawczym  w  celu  okre�lenia  zakresu
inwestycji i rodzaju robót,

− zapoznanie pracowników z technologi� wykonywania i rozwi�zaniami materiałowymi,

− podanie do wiadomo�ci rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagro�eniu

− wskazanie  zagro�e�  dla  pracowników wykonuj�cych prace na wysoko�ci  powy�ej
5,0m ponad poziomem terenu

− podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

− podanie zasad komunikowania si� podczas zagro�e�,

− poinformowanie ka�dego pracownika jakie �rodki ochrony osobistej winien posiada�,
− odpowiednie  składowanie  i  zabezpieczenie  przed  osobami  postronnymi  �rodków

chemicznych;

− zabezpieczenie  przed  pora�eniem  pr�dem  przy  u�ywaniu  narz�dzi  i  urz�dze�
elektrycznych;

− zabezpieczenia przed urazami ciała przy wszystkich robotach;

− zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez słu�by
BHP,

− o�wiadczenie pracowników o odpowiedzialno�ci za naruszenie zasad BHP.
Wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj�cych
niebezpiecze	stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych j.w.

Przed rozpocz�ciem robót budowlanych ustali�  istniej�ce trasy przebiegu urz�dze�
infrastruktury  technicznej  (mediów)  i  zapozna�  z  nimi  osoby  wykonuj�ce  roboty.  Roboty
oznakowa�  zgodnie z zatwierdzonym, przez zarz�dzaj�cego ruchem, projektem czasowej
organizacji  ruchu.  �rodki  transportu,  maszyny  i  urz�dzenia  techniczne  oraz  narz�dzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by� eksploatowane
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zgodnie  z  Rozporz�dzeniem Ministra  Gospodarki  z  dnia  20 wrze�nia  2001 r.  w sprawie
bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urz�dze�
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcj� DTR.

W  zwi�zku  z  tym,  �e  remiza  jest  obiektem  czynnym,  roboty  budowlane  nale�y
wykonywa� tak, aby nie uszkodzi� istniej�cego okablowania i sieci wewn�trznych. 
Strefy budowy powinny by� wydzielone.

Przed  przyst�pieniem do  robót  budowlanych  kierownik  budowy  jest  zobowi�zany
przeprowadzi� instrukta� BHP.

�rodki techniczne :
- praca w odzie�y ochronnej,
- stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,
- zapewnienie r�kawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprz�tu mechanicznego,
- rozci�gni�cie ta�m zabezpieczaj�cych, ustawienie barier, tablic i znaków    
  ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,
- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drog�,
-  prace  w  zbli�eniu  do linii  sieci  wodoci�gowej,  prowadzi�  r�cznie  i  ze  szczególn�
ostro�no�ci�

�rodki organizacyjne :
- kwalifikacje pracowników,
- aktualne �wiadectwa zdrowia,
- aktualne �wiadectwa przydatno�ci do wykonywania w/w robót,
- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczon� osob�, posiadaj�c� 
  odpowiednie przygotowanie i do�wiadczenie,
- zgłoszenie rozpocz�cia prac w zale�no�ci od warunkach zawartych 
  w uzgodnieniach,
- praca z asekuracj� innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace  budowlane  powinny  by�  prowadzone  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami
w tym BHP.

Opracował:
mgr in�. arch. Grzegorz Zarzycki
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                                                  OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN�TRZNYCH 

Opracowanie zawiera :

1. Opis techniczny

   2.   Zał�czniki:

          - O�wiadczenie

          - Za�wiadczenie o przynale�no�ci do �OI IB 

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego

   4.   Rysunki :

         Nr E1 Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej – Instalacja o�wietleniowa

         Nr E2 Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej – Instalacja gniazdek i urz�dze� technologicznych

         Nr E3 Rzut pomieszczenia kotłowni gazowej – Instalacja detekcji gazu

         Nr E4 Schemat instalacji elektrycznej, tablica kotłowni  TK

1. Opis techniczny 

1.1. Zasilanie 

Projektowana tablica TK zasilana b�dzie wlz YKY 5x6mm2 z istniej�cej rozdzielni półpi�tra
budynku. Obok tablicy TK, przed wej�ciem do kotłowni zainstalowa� nale�y wył�cznik główny

zasilania kotłowni w obudowie koloru czerwonego i drzwiczkami z hartowana szyb�. Wlz

wprowadzi� do projektowanej tablicy TK, zlokalizowanej w miejscu wskazanym na rysunku nr E2.

Miejsce wpi�cia zasilania tablicy TK uzgodni� z administratorem budynku.  

1.2. Tablica TK

Tablic� zaprojektowano w obudowie natynkowej w II klasie izolacji, typu:np RN 3x18 IP65.

Tablic� montowa� na wysoko�ci około 1500 mm od podłogi . Rozdzielnica RK zawiera: wył�cznik

główny , wył�czniki ró�nicowonadpr�dowe jako zabezpieczenia obwodów kotłowni, ochronniki

przeciwprzepi�ciowe, oraz transformator ochronny 230/24V. 

Schemat poł�cze� w tablicy oraz aparatur� pokazano na rys. nr E4.

1.3. Instalacje odbiorcze   

Instalacja o�wietleniowa i gniazd wtyczkowych, urz�dze� technologicznych 

Cało�� instalacji wykona� przewodami YDY 3(4,5)x1,0mm2,1,5mm2,2,5mm2)/750V. Instalacje

wewn�trzne kotłowni wykona� kabelkami YDY n.t. i na korytkach. Dla prowadzenia przewodów

nale�y uło�y� ci�g korytek kabelkowych X111-1. Przebicia przez �ciany wykonywa� w przepustach

rurowych. Gniazdka wtyczkowe instalowa� na wys.1m nad podłog�, wył�czniki o�wietleniowe na

wys. 1,4 m. Osprz�t stosowa� szczelny natynkowy.   

O�wietlenie wykona� oprawami �wietlówkowymi 2x36W nastropowymi , IP65.

Typy oraz przekroje przewodów zasilaj�cych urz�dzenia technologiczne podane zostały na schemacie

zasilania rys. nr E4. Instalacj� nale�y prowadzi� trasami przedstawionymi na rys. nr E1,2,3. Wypusty

do urz�dze� chroni� gi�tkimi rurami ochronnymi. Podł�czenia urz�dze� wykona� zgodnie z ich

dokumentacj�   techniczn�.
W układzie technologicznym przewidziano cz��ciowo automatyczn� prac� kotłowni. Sterowanie

pomp  obiegu   kotłowego  oraz wentylatorów   kotłowych zapewnia automatyczny sterownik kotła.
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1.4. Instalacja detekcji gazu

Projektuje si� instalacj� wykrywania i detekcji gazu, która b�dzie realizowana poprzez moduł

steruj�cy typu np. MD-2.Z. Jako czujnik zastosowano detektor typu np. DEX. Do sygnalizacji alarmu

projektuje si� sygnalizator akustyczno-optyczny np. SL-32, który nale�y zamontowa� w miejscu

okre�lonym na rzucie kotłowni rys. E3. Do modułu steruj�cego podł�czy� nale�y zawór

bezpiecze�stwa MAG zamontowany na wej�ciu gazu do budynku, detektor DEX i sygnalizator

akustyczno-optyczny zgodnie z rys.E3 . 

Układ ten zamknie dopływ gazu w razie awaryjnego wydzielania si� go w kotłowni oraz zał�czy

sygnalizacj� optyczno-akustyczn� awarii. 

1.5. Instalacja ochrony od pora�e�

    Jako �rodek ochrony dodatkowej od pora�e� przyj�to:

            dla tablic rozdzielczych   - II klasa izolacji   

            dla obwodów odbiorczych    - ochronny wył�cznik przeciwpora�eniowy.

W kotłowni wykona� główne poł�czenie wyrównawcze w postaci bednarki Fe/Zn 25x3 uło�onej na 

tynku. Do niej przył�czy� nale�y, wszystkie metalowe rury instalacyjne budynku, metalow� armatur�,
cz��ci dost�pne obce, ( nie b�d�ce normalnie pod napi�ciem, a na których mo�e si� ono pojawi� w 

razie uszkodzenia izolacji),  oraz uziom odgromowy. 

Przewód neutralny „N” ma by� izolowany od „PE” i powinien mie� niebieski kolor izolacji, przewód 

ochronny „PE”- kolor �ółto - zielony.

Kompletno�� i skuteczno�� ochrony od pora�e� nale�y potwierdzi� pomiarem .

1.6. Ochrona przeciwpo�arowa

Projektowane tu pomieszczenie kotłowni stanowi odr�bn� stref� po�arow�. W zwi�zku z tym

przy przej�ciu przewodów i kabli przez granic� tej strefy nale�y zastosowa� system zabezpiecze�
ognioszczelnych przej�� kablowych instalacji elektrycznych typu Pyroplast Scott o odpornosci

ogniowej EI-120, zapobiegaj�cy rozprzestrzenianiu si� po�aru z jednej strefy do drugiej. 

1.7. Ochrona przepi�ciowa 

Powy�sza ochrona b�dzie zrealizowana poprzez zainstalowanie ochronników przepi�ciowych w

tablicy TK, typu npON T1+T2. Wewn�trzna ochrona przepi�ciowa ma na celu ochron� instalacji

przed przepi�ciami przej�ciowymi wywołanymi przez burze oraz czynno�ci ł�czeniowe.

1.8.  Bilans mocy

Bilans mocy  -  na schemacie zasilania tablicy rys.E4.
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Imi� i nazwisko: Urszula Domeracka                                                Kielce 06.2018r.

Upr. nr    : KL-220/89

Członek izby   : �wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa

Nr ew.   : SWK/IE/0106/01

O � W I A D C Z E N I E

    O�wiadczam, �e : PR OJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU REMIZY OSP W KRZYKAWIE   NA DZ.
NR EW. 409/5 W MIEJSCOWO�CI KRZYKAWA, GM. BOLESŁAW (Obr�b ewid.
0004, Krzykawa, jedn. ewid. 121203_2, w zakresie  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWN�TRZNE ,

INWESTOR:  Gmina Bolesław
                      ul. Główna 58 
                      32-329 Bolesław

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ....................................................

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane

Imi� i nazwisko: Witold Wojciechowski                                              Kielce 06.2018r.

Upr. Nr    : 319/KL/74,     KL-598/94

Członek izby   : �wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa

Nr ew.   : SWK/IE/0757/01

O � W I A D C Z E N I E

    O�wiadczam, �e : PR OJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU REMIZY OSP W KRZYKAWIE   NA DZ.
NR EW. 409/5 W MIEJSCOWO�CI KRZYKAWA, GM. BOLESŁAW (Obr�b ewid.
0004, Krzykawa, jedn. ewid. 121203_2, w zakresie  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWN�TRZNE ,

INWESTOR:  Gmina Bolesław
                      ul. Główna 58 
                      32-329 Bolesław

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis ....................................................

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 prawo budowlane










