Zalgcznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEGLADY, KONSERWACJE ORAZ NAPRAWY
URZADZEN ELEKTROMECHANICZNYCH DO STEROWANIA
DOSTEPEM DO OBIEKTOW NA TERENIE
ADMINISTROWANYM PRZEZ
17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
W KOSZALINIE.

ZAMAWIAJACY: 17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4 Marca 5; 75-901 Koszalin

OPRACOWANIE: SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA
NIERUCHOMOSCI INFRASTRUKTURY
17 WOG
ul. 4 Marca 3
75-901 KOSZALIN
tel.: 261 345-68-28

AUTOR: Technik Sekcji TUN Wiadystaw KACZMARCZYK

Kierownik Sekcji TUN:
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WSTEP

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja na rzecz Zamawiajgcego ustug w zakresie

konserwacji urzgdzen do sterowania dostepem do obiektéw oraz napraw awaryjnych
w ramach catodobowego dyzuru serwisowego w jednostkach wojskowych znajdujgcych
sie na zaopatrzeniu 17 WOG.
Przedmiot zaméwienia obejmuje, w szczegdlnosci konserwacje i naprawy urzadzen
elektromechanicznych do sterowania dostepem do obiektéw oraz ustuga pogotowia
technicznego (serwisu) w nizej wymienionych obiektach:

a) Kompleks wojskowy w Koszalinie przy ul. 4 Marca

b) Kompleks wojskowy w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66

c) Kompleks wojskowy w Kotobrzegu przy ul. Koszalinska 76

d) Kompleks wojskowy w Kotobrzegu przy ul. Wiosenna 4a

e) Kompleks wojskowy w Gagskach

f) Kompleks wojskowy w Bobolinie.

g) Kompleks wojskowy w Dartowie przy ul. Zwyciestwa 2

3. W ramach ustugi Wykonawca przeprowadzi:

a) Szes¢ potrocznych przegladéw konserwacyjnych w zakresie
wyszczegolnionym ponizej.( Pierwszy przeglad w terminie 15 dni od daty
podpisania umowy)

b) Niezbedne naprawy awaryjne urzadzen od sterowania dostepem do obiektow.

2. ZAKRES CZYNNOSCI PRZEGLADOW KONSERWACYJNYCH

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Zatozenie | prowadzenie ksigzki serwisowe;.

sprawdzenie wszystkich zapisow w ksiazce pracy wraz z podjeciem
niezbednych dziatan zapewniajgcych mozliwie szybkie prawidtowe dziatanie
urzadzen.

Zakres czynnosci zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

Wewnetrzne i zewnetrzne czyszczenie urzadzen. Wykonanie konserwacji —
smarowanie obudowy urzadzenia.

Wykonanie zewnetrznych ogledzin.

Reczne sprawdzenie dziatania mechanizmoéw podnoszenia, opuszczania,
zamkow, wytgcznikow kraricowych, wywazenie sprezyny, sitownikéw
elektrycznych.

Sprawdzenie urzgdzen elektrycznych, elektronicznych, centrali, lamp,
fotokomérek. W razie konieczno$ci wymiana koficowek przewodoéw, ztgczek,
odcinkow przewodow jednorazowo do 1m, wymiana zaréwek, bezpiecznikdw.

Sprawdzenie prawidiowego dziatania kolczatki.
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2.9

2.10

211

212

2.13

2.14

2,15

2.16

2.17

218

Smarowanie ciegna kolczatki wraz z jej czyszczeniem.

Smarowanie zamkow przekfadni, rolek przegubow.

Sprawdzenie ci$nienia oleju i jego wymiana w sitownikach hydraulicznych.
Wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — co drugi
przeglad (dwa razy w ciggu trwania umowy)

Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji obwodéw elektrycznych w tym
napedow elektrycznych (dwa razy w ciggu trwania umowy).

Wymiana baterii w pilotach. W razie koniecznosci wykonanie konfiguracji
komunikacji bezprzewodowego sterowania.

Sprawdzenie sygnalizacji $wietlnej, w razie konieczno$ci wymiana zrodet
Swiatta.

Regulacja i konfiguracja urzadzen sterujacych, przekazanie danych
konfiguracyjnych w formie pisemnej Zamawiajgcemu.

Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

Dokonanie wpiséw w ksigzce serwisowe).

3. WYMAGANIA DODATKOWE

8.2

Dla realizacji zamoéwienia Wykonawca winien dysponowac personelem:

posiadajgcym wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne uprawniajace do Zajmowania
sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla
grupy 1 Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajgce,
przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajgce energie elektryczng w zakresie: pkt
2 i 10 - urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegéfowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828, z pézn. zm.);

co najmniej jedna osoba, posiadajacg wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne
uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajgce, przetwarzajace, przesytajgce i zuzywajgce
energie elekiryczng w zakresie: pkt 2 i 10 - urzgdzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napieciu nie wyziszym niz 1 kV - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828, z pdzn. zm.)
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Wykonawca wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu
zamOwienia, zobowigzany jest przedstawi¢ w zatgczniku z chwilg
zawarcia umowy — wedlug wykaz osob/*.

Wykonawca zobowiazany jest zatgczy¢ rowniez z chwilg zawarcia umowy
.JUniosek o wydanie przepustek (karty dostepu) statych lub okresowych
do obiektow wojskowych dla podmiotéw zewnetrznych” wraz ze zdjeciami.
Wykonawca nie moze powierzy¢é bez zgody Zamawiajgcego realizacii
Umowy innemu wykonawcy ani tez przela¢ na niego swoich praw
wynikajgcych z umowy.

Wykonawce obowiazuje zakaz uzywania aparatow latajgcych nad terenem

Wojskowym.
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