Witaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy D400 A-A

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Wykonawca: "ALFA" Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

temat: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary"
adres: Psary, ul. Szkolna, ul. Wiejska; Sarnéw, ul. Wiejska
inwestor: GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
projektowat: mgr inz.Cezary Stepien
nr ewid. upr. 443/02
sprawdzit: mgr inz. Rafat Gérny
nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PB/PW 09.2018 - 9
temat

rysunku: Schemat studni z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym




