
Załącznik nr 2: Wykaz czynności – przegląd serwisowy urządzeń 

Urządzenia chłodnicze: 

 Sprawdzenie ciśnień strona ssawna i tłoczna 

 Sprawdzenie połączeń skrętnych freonowych 

 Sprawdzenie pracy grzałek parownika 

 Sprawdzenie pracy wentylatorów parownika 

 Sprawdzenie presostatów 

 Sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza 

 Sprawdzenie sond temperatury 

 Sprawdzenie drożności odpływów 

 Sprawdzenie skraplacza 

 Sprawdzenie połączeń elektrycznych 

 Sprawdzenie parametrów sterownika 

 Sprawdzenie uszczelek oraz zamka drzwi 

 

Urządzenia elektryczne: 

 Sprawdzanie połączeń elektrycznych 

 Sprawdzanie podzespołów 

 

Urządzenia grzewcze: 

 Sprawdzenie szczelności 

 Sprawdzenie układu wodnego 

 Sprawdzenie połączeń elektrycznych 

 Sprawdzenie pozostałych podzespołów 

 

Urządzenia zmywające: 

 Sprawdzenie układu zasilania i odpływu 

 Sprawdzenie układu dozowania sprawności dozowników 

 Sprawdzenie lanc ssących płyny oraz wężyków doprowadzających chemię 

 Sprawdzenie foli panelu wyświetlacza 

 Sprawdzenie w trybie serwisowytm pomp: myjącej, płuczącej, odpływowej 

 Sprawdzenie elektrozaworów uzdatrniacza wody 

 Sprawdzenie twardości wody [tester] 

 Sprawdzenie układu falownika 

 Sprawdzenie pierścieni ślizgowych górnego i dolnego pola myjącego 

 Sprawdzenie nastawień parametrów 

 Sprawdzenie stanu odboju na tylnej ścianie wewnętrznej w zmywarce 



 Wymiana uszczelki przy płycie pokrycia 

 Kontrola połączeń instalacyjnych, wbudowanego zmiękczacza wdoy, zestawu odpowietrzania 

oraz mediamat i 2 nakrętek kontrolujących 

 Sprawdzenie połączeń elektrycznych 


