
Pytania do postępowania : ZP/18/2024 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalach 

mieszkalnych 

 

Lokal mieszkalny ul. Krakowska 20/13 w Tarnowie 

 

Pytanie 1.  

Brak wyniesienia gruzu po demontażu pieca proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź 1.  

W przedmiarze robót dodano pozycję nr 44 – wyniesienie gruzu z rozbiórki pieca – kalkulacja 

indywidualna. 

 

Pytanie 2.  
W celu wykonania instancji c.o. konieczne jest przejście przez ściany brak przejść przez ścianę 

grubości 12 cm 3szt. x 2 przebicia ( na powrót i zasilanie) łącznie jest 6 przebić brakujących 

proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź 2. 

Uzupełniono przedmiar robót  o pozycje nr 42 i 43 

 

Pytanie 3.  
Brak odpowietrzników ręcznych do grzejników proszę o uzupełnienie – 5 szt. 

Odpowiedź 3. 

Wsporniki, osłony, ścianki boczne, korek oraz śruba odpowietrzająca są zazwyczaj dołączone 

do zestawu. W przypadku ich braku należy doliczyć ich koszt do ceny grzejnika. 

 

 

Lokal mieszkalny ul. Cegielniana 8/21 oraz Cegielniana 8/23 

 

Pytanie 1.  
Brak sterownika do kotła w obydwu lokalach mieszkalnych proszę o uzupełnienie przedmiaru 

robót. 

Odpowiedź 1. 

- ul. Cegielniana 8/23 - dodano pozycje nr 20 - KNR-W 4-03 0311-10 analogia     

Dostawa i montaż sterownika temperatury w mieszkaniu. 

- ul. Cegielniana 8/21 - dodano pozycje nr 21 - KNR-W 4-03 0311-10 analogia     

Dostawa i montaż sterownika temperatury w mieszkaniu. 

 

 

W załączeniu poprawione przedmiary robót (kosztorysy ślepe) 

 

 

Tarnów, 24.10.2024r.   
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