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1. Temat 
" Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice i Puzdrowo" – zakres branża 

elektroenergetyczna rozwiązanie kolizji z siecią nn-0,4 kV 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 
Zasilanych ze stacji T-7754 Sierakowice Świniewo  

  TYP ilość/ długość/ obwód 

Mufy kablowe nn MP-DM35 1 

Mufy kablowe SN 
NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 U0/U = 

12/20kV zestaw na 3 żyły 

Głowice kablowe SN SN-15 kV zestaw na 3 żyły 

Ograniczniki przepięć BOP-R  3 komplety na słup SŁ 104 

Złącze kablowe SN: -------- -------- 

Stacja transformatorowa SN/nn: -------- -------- 

Wymiana pojedynczego słupa nn: -------- -------- 

Linia kablowa SN-15 kV:  16m / 19 m 

 dł.trasy/dł.całkowita 
nr linii 087600/4-2 3xXRUHAKXS 

1x120 
-------- 

Linia kablowa SN-15 kV: proj.linia kablowa SN-15 kV  230m (242m) 

 dł.trasy/dł.całkowita 
NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 U0/U = 

12/20kV nr linii 087600/4-2 
-------- 

Przyłącze napowietrzne:     

dł.trasy/dł.całkowita 

Przyłącze ze słupa SŁ 104 
Dz. 1088/1 

Wymiana AsXSn 4x25 
Długość 35m (40 m) 

(zbiorczo przyłącza dotyczące 
obwodu) 

-------- -------- 

Szafka pomiarowa: -------- -------- 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x35 SŁ 104 -  Z-104/1 

dł.trasy/dł.całkowita SŁ 104 -  Z-104/1 60 m / 60 m (przełożenie) 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x25 SŁ 104 -  Z-104/1A 

dł.trasy/dł.całkowita SŁ 104 -  Z-104/1A 20 m / 20 m(przełożenie) 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x35  SŁ 104 -  Z-104/2A 

dł.trasy/dł.całkowita 
SŁ 104 -  Z-104/2A 

120 m / 138 m (wydłużenie 
o ~20m) 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x70  Z-201 -  Z-202 

dł.trasy/dł.całkowita Z-201 -  Z-202 22 m / 22 m (przełożenie) 

Linia kablowa nn: YAKXS 4x70  Z-201 -  T-7754 Sierakowie Świniewo 

dł.trasy/dł.całkowita Z-201 -  T-7754 Sierakowie Świniewo 14 m / 14 m (przełożenie) 

Linia napowietrzna nn: AL. 50  SŁ 105 – SŁ104 (nowy słup) 

dł.trasy/dł.całkowita SŁ 105 – SŁ104 (nowy słup) 35 m / 38 m (wymiana) 

Linia napowietrzna nn: AL. 50  SŁ 103 – SŁ104 (nowy słup) 

dł.trasy/dł.całkowita 
SŁ 103 – SŁ104 (nowy słup) 

40 m / 40 m (przełożenie 
linii na nowy słup) 

Wymiana Słupa 
SŁ 104 

Wymiana ŻN-ŻN(9) na 
E-10,5/12 
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z uzbrojeniem 

Kablowa rozdzielnica szafowa: -------- -------- 

Słupowy rozłącznik 
bezpiecznikowy: 

-------- -------- 

Przecisk -------- -------- 

Przewiert -------- -------- 
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3. Oświadczenia projektanta 
Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

oświadczam, że dokumentacja projektowa: 

"Budowa dróg gminnych w miejscowości Sierakowice i Puzdrowo " 

Branża Elektroenergetyczna – kolizja z siecią Energa Operator SA 

 

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 Ponadto oświadczam, że dokumentacja została sporządzona zgodnie ze Standardami 

Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-

operator.pl aktualnymi na dzień składania oświadczenia. 

 

 

Projektował:   
mgr inż. Krzysztof Dąbrowski  

upr. nr POM/0186/POOE/14  
specjalność elektryczna  

 
Sprawdził:   

mgr inż. Michał Antonowicz  
upr. nr POM/0092/PBE/18  

specjalność elektryczna  
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4. Uprawnienia budowlane 
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5. Podstawa opracowania 
Podstawa opracowania: 

1) Umowa z Gminą Sierakowice 

2) Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej: R/21/027972 z dnia 16-06-2021 

3) Obowiązujące Standardy Techniczne w Energa-Operator SA 

4) Polskie Normy i przepisy BHP 

5) Wizja lokalna w terenie 
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6. Warunki przyłączenia do sieci 
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7. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY 

8. Decyzje administracyjne i zgody właścicieli działek 
Projekt wykonywany w oparciu o specustawę drogową dla uzyskania decyzji ZRID. 

 

9. Stan istniejący 
 Droga gminna w miejscowości Sierakowice jest gruntowa i niezagospodarowana. W związku 

z projektowanym nowym układem drogowym zachodzi konieczność przebudowy sieci 

elektroenergetyczne nn-0,4 kV. 

10. Rozbiórki NIE DOTYCZY 

11. Linia SN (napowietrzna/kablowa) NIE DOTYCZY 
W ramach realizowanego projektu przebudowie podlegają następujące odcinki sieci średniego 

napięcia SN-15 kV: 

proj.linia kablowa SN-15 kV  
NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 U0/U = 12/20kV nr linii 087600/4-2 
rel. SŁ nr 01  -   proj. mufa przejściowa 
długość  L= 230m (242m) 

 

12. Stacja transformatorowa SN/nn NIE DOTYCZY 

13. Linia nn (napowietrzna/kablowa)  
W ramach realizowanego projektu przebudowie podlegają następujące odcinki sieci niskiego 

napięcia nn-0,4 kV: 

Sieć zasilana z T-7754 Sierakowice Świniewo   

• YAKXS 4x35  relacji SŁ 104 – Z-104/1 

• YAKY 4x25 relacji SŁ 104 – Z-104/1A 

• YAKY 4x35 relacji SŁ 104 – Z-104/2A 

• 4xAL.50  relacji SŁ104 – SŁ 105 

• 4xAL.50  relacji SŁ104 – SŁ 103 

• Przyłącze AsXSn 4x25 ze słupa SŁ 104 

• YAKY 4x70 Z-201 – Z-202  

• YAKXS 4x70  Z-201 – T-7754 Sierakowie Świniewo 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń na istniejące kable założyć rury dwudzielne. Kable układać 

w rowie kablowym na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na głębokości 0,7 m . Na skrzyżowaniach 

z drogami kable układać na głębokości 1,1-1,2 m w rurach osłonowych. Rury osłonowe stosować 

również przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. Kable należy przykryć 

warstwą piasku o grubości 10 cm następnie warstwą gruntu rodzimego 15 cm oraz nałożyć folię 

ostrzegawczą koloru niebieskiego dla sieci niskiego napięcia. Całość rowu kablowego przysypać 

warstwami z zagęszczeniem. Kable układać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z kablami 

układać płaskownik FeZn 25x4 w celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w złączach kablowych. 

Projektowane kable układać w przepisowej odległości od istniejącego uzbrojenia terenu. Na kablach w 
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odstępach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krańcach przepustów) założyć opaski 

informacyjne o treści zawierającej: typ oraz przekrój kabla, przebieg trasy, rok ułożenia, nazwę 

właściciela. Całość prac kablowych nn wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami. Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu przewidzieć przekopy 

kontrolne. Zachować przepisowe odległości projektowanych kabli od istniejącego uzbrojenia terenu 

(kable energetyczne nn-0,4kV i SN-15kV, linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

wodociągi oraz gazociągi). Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która 

mogłaby uszkodzić kabel np. ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być 

ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1..3% długości wykopu ) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

 

14. Oświetlenie uliczne NIE DOTYCZY 

15. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) NIE DOTYCZY 

16. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) NIE DOTYCZY 
Przyłącze ze słupa SŁ 104 do dz. nr 1088/1  AsXSn 4x25 

17. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN NIE DOTYCZY 

18. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 
Bednarkę ocynkowaną FeZn25x4 należy ułożyć na głębokości 60 cm i przysypać 20 cm 

warstwom piasku łącząc ją z zaciskiem PEN w złączu kablowym. Rezystancja uziemienia nie powinna 

przekroczyć wartości podanej na schemacie ideowym. Gdy rezystancja uziomu jest większa niż 

wymagana w takim przypadku należy zainstalować uziom pionowy do głębokości w której pomierzona 

wartość uziemienia będzie mniejsza niż wymagana. Całość prac kablowych na sieci nn-0,4 kV wykonać 

zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.  

20. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej 

SN NIE DOTYCZY 

21. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji 

transformatorowej SN/nn NIE DOTYCZY 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 
Projektowana linia kablowa nN-0,4 kV pracować będzie w układzie TN-C. W celu ochrony należy 

zastosować dodatkową ochronę od porażeń w instalacji odbiorczej – SWZ samoczynne szybkie 

wyłączenie. 

23. Obliczenia techniczne 
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24. Opinia geotechniczna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

projektowane obiekty budowlane zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki 

gruntowe na terenie projektowanej inwestycji określa się jako proste, a grunt określa się jako 

przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektów. Projektowany obiekt budowlany oraz 

sposób jego wykonania nie wymaga budowy odwodnień, barier, ekranów uszczelniających, wzmocnień 

podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów oraz oczyszczania gruntów. Roboty ziemne 

należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych". 

25. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

(podanie powierzchni) 

Lp. 
Urządzenie Powierzchnia Kategoria Nawierzchni 

Elektroenergetyczne Długość x Szerokość Przeznaczenie pasa drogowego 

1 kabel YAKXS 4x35 (60+120)x0,0223=4,014 mkw 
droga gruntowa 

niezagospodarowana 

1 kabel YAKXS 4x25 (20)x0,019=0,385 mkw 
droga gruntowa 

niezagospodarowana 

1 kabel YAKXS 4x70 (22+14)x0,030=1,08 mkw 
droga gruntowa 

niezagospodarowana 

1 

Kabel 3xNA2XS(FL)2Y 

1x150RM/25 mm2 

U0/U = 12/20kV  

(242)x0,120=29,04 mkw 
droga gruntowa 

niezagospodarowana 

 

26. Kolizje / skrzyżowania 
Trasa projektowanych sieci elektroenergetycznych nie krzyżuje się z innymi sieciami oraz nie występuje 

w kolizji. 

27. Ingerencja w zieleń wysoką 
Na trasie projektowanych sieci nn-0,4 kV nie występuje zieleń wysoka, która podlega inwentaryzacji 

lub przycięciu. 

28. Ochrona konserwatorska NIE DOTYCZY 

29. Opis projektu zagospodarowania terenu 
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30. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu analizowany jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających 

regulację odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz 

wprowadzających związane z tym obszarem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu. Lista 

przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu: 

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane IDz. U z 2013 r poz 1409 z póżn 
zmianami) 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia 
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych 

2. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie IDz. U. Nr 101, poz. 6451 

W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim 

3. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie lOz. U. Nr 43, poz. 4301 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust 5 i 7 

4. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz 7351 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich 

5. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz U z 2013 r„ poz 640) 

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10. §21, §40, §79 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych IDz. U. z 2015 r., poz 460) 
W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy. 
Zastosowanie noże znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na regulacje 
szczególne zawarte w art. 42 

7. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz U Nr 62, poz. 627 z 
póżn. zmianami) 

W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane 
wykonanie raportu. Zastosowanie może znaleźć np. art. 135. art. 235 

8. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z 
póżn. zmianami) 

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3 

9. 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
póżn. zmianami) 

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. 

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IDz. U. z 2015 r„ poz. 469) 
W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51. art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, 
art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60 

11. 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r„ poz. 1594, 
z póżn. zm.) 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. 
obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości 
poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego. 

12. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1227) 

W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. Zastosowanie może znaleźć np. §4 

13. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami IDz. U. z 
2014 r„ poz. 1446) 

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, 
art. 17, art. 19 

14. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 4011 

Zastosowanie może znaleźć 21 ust. 2 

15. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm.l 

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11 f ust. 2 ustawy. 

WNIOSEK: 

Projektowany zakres inwestycji nie narusza powyższych przepisów i praw. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji 

mieści się w granicach działek, na których jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczeń dla działek sąsiadujących. 
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31. Uwagi 
o Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz 

katalogami rozwiązań typowych, 

o Materiały budowlane i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać stosowne dopuszczenia 

i certyfikaty, 

o Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, 

obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu, 

o Przed przystąpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję. 

o Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczególnych elementów linii uzgodnić na roboczo 

z ENERGĄ Rejon Dystrybucji w Kartuzach odpowiedni dla lokalizacji, 

o Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić protokóły, 

o Trasę kablową oraz lokalizację urządzeń musi wykonać uprawniony geodeta 

o Po wykonanych pracach w terenie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić 

wykonane roboty do odpowiedniego ośrodka geodezyjnego, 

o Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 

o Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

o Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego uzbrojenia 

terenu, 

o Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne, 

o Całość robót wykonać zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI, 
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32. Zestawienia montażowe i demontażowe 
ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO nn - 0,4kV i SN-15 

kV 
 

      

Zestawienie montażowe   

    

Lp. Produkt ilość  
1 NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 U0/U = 12/20kV 726 m 

2 
mufa przejściowa z kabla HAKnFtA 3x120 
na kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 U0/U = 12/20kV 1 Kpl. 

3 Głowice kablowe SN -15 KV – przy wejściu na słup (3 żyły) 1 Kpl. 

4 YAKY 4x35 (z demontażu) 60 m 

5 YAKY 4x35 (z demontażu~100m) 120 m 

6 YAKY 4x70 (z demontażu) 36 m 

7 YAKY 4x25 (z demontażu) 20 m 

8 AL. 50 (w tym ~160 m z demontaż) 300 m 

9 Słup wibrobetonowy z uzbrojeniem E-10,5/12 1 Kpl. 

10 Ograniczniki BOP-R (3 szt. na linię ) 3 kpl 

11 Bednarka FeZn 25x4 240 m 

12 Folia kablowa niebieska 240 m 

13 Folia kablowa czerwona  242 m. 

    

Zestawienie demontażowe   

    

Lp. Produkt ilość  
1 Słup 104 ŻN-ŻN 1 kpl 

2 Kabel HAKnFtA 3x120 219 m 

 

 

 

 

33. PZT – rysunek E1 

34. Schematy jednokreskowe – rysunek E2 

35. Inne rysunki- sylwetka słupa RNK 
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36. Informacja BIOZ 

 

Studium 

Informacja na temat 
bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

BRANŻA elektryczna 

NAZWA 
INWESTYCJI " BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI 

 SIERAKOWICE I PUZDROWO " 
 

NUMERY 
EWIDENCYJNE 

DZIAŁEK 

NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 220504_2 SIERAKOWICE; 

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0013 SIERAKOWICE; 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 76/5(76/1); 76/4(76/1); 72/1; 78/59(78/57); 78/60(78/57); 
1086; 78/61(78/10); 78/62(78/10); 78/63(78/27); 78/69(78/5); 1088/1; 1088/2; 78/18; 1087; 78/65 
(78/55); 78/56; 78/37; 78/67(78/28);  
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0012 PUZDROWO; 

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 217/8; 216/4(216/3); 217/7; 216/6(216/2); 216/7(216/2); 

215/8(215/3); 481/1(481); 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA: 

WÓJT GMINY SIERAKOWICE 

UL. LĘBORSKA 30 

83-340 SIERAKOWICE 

 
 

ZESPÓŁ AUTORSKI: 

 

 

Projektant 
mgr inż. Krzysztof Dąbrowski ul. Karnowskiego 43  84-200 Wejherowo 

POM/0186/POOE/14 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

 

 

 

 Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 

1. Zakres robót : 

W celu wykonania prac należy : 

• Wykonać linie kablowe nn-0,4 kV  

• Wykonać Pomiary i próby pomontażowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Sieci wodociągowe 

• Drogi, ciągi piesze 

• Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

3. Wykaz istniejących obiektów  stwarzających zagrożenie 

• Istniejące sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

4. Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Niewielkie Porażenie prądem przy 

napięciu 0,4kV 

Skrzyżowania i zbliżenia do 

istniejących kabli, podłączenie do 

istn. Sieci elektroenergetycznej 

Podczas prowadzenia wykopów i 

podłączania kabla w ZK 

Niewielkie Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizacji linii kablowej Podczas wykopu 

Niewielkie Potrącenie przez pojazd Miejsca lokalizacji złącza kablowego i 

linii kablowej 

Podczas wykopu i stawiania ZK 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić z 

pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzić 

wyposażenie i stan środków ochronnych. W szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy w 

pobliżu czynnych sieci elektrycznych w pobliżu pracy dźwigu oraz wykonywaniu wykopów w obrębie 

pasa drogowego. 

6. Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy 

Projektowaną sieć  należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących w RP norm i przepisów, 

a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. 

Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę 

geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu. 

Przed przystąpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesje 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego 

wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji. 
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Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako 

czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach skrzyżowaniach. 








