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LEGENDA:

1. Kocioł gazowy SUPRAPUR KBR 30 JUNKERS o mocy do 30kW
2. Pompa kotłowa WILO YONOS Pico 25/1-6
3. Naczynie wzbiorcze Refex NG8
4. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN15, 3 bar
5. Filtr mufowy siatkowy do gazu DN20
6. Wymiennik ciepła typ JAD S-1 Secespol
7. Pompa obiegowa c.o. WILO YONOS MAXO 30/0,5-10
8. Naczynie wzbiorcze Reflex NG18 + złącze
9. Pompa obiegowa zasobnika c.w.u. WILO YONOS Pico 25/1-6
10.Pompa cyrkulacyjna istniejąca LFP  PCOw 25/4b
11.Zawór zwrotny DN20
12.Zasobnik c.w.u. z wężownicą V=500 dm3
13.Naczynie wzbiorcze do c.w.u. Refix DD8 + złącze
14.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN20, 6 bar
15.Zawór zwrotny mufowy DN25
16.Filtr siatkowy mufowy DN40
17.Czujnik tempeatury wody w zasobniku c.w.u. - Junkers
18.Czujnik temperatury zewnętrznej- Junkers
19.Czujnik temperatury strona pierwotna - Junkers
20.Czujnik obiegu c.o. - Junkers
21.Sterownik IPM2 - Junkers
22.Sterownik FW200 - Junkers
23.Sterownik glówny ICM - Junkers

Średnice zaworów odcinających  "Z" przyjmowac zgodnie z DN rurociągów
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