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Wykonawcy biorgcy udzial
W postepowaniu

Nr ogloszenia TED: 2020/S 097-232084

WYJASNIENIA I ZMIANY TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawg wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

na potrzeby oczyszczalni $cieckow w Hajnéwce realizowanego na podstawie
projektu pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni $ciekow
w Hajnoéwce” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V
Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych
zrodtach energii, nr wniosku RP0O.05.01.00-20-0532/19

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Stowackiego 29, 17-200

Hajnoéwka, dzialajgc w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), przedstawia niniejszym wyjasnienia dotyczace zgloszonych
w postgpowaniu zapytan i watpliwosci oraz wprowadza zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ):

L.

Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie paneli
Jotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 340 Wp przy zachowaniu oczekiwanej przez
Zamawiajgcego {gcznej mocy instalacji zgodnej z projektem oraz zastosowaniu paneli
PV o wadze min 18 kg.

Zamawiajacy wyjasnia, iz wypowiedzial si¢ juz odno$nie mocy poszczegélnych
paneli w wyjasnieniach i zmianach treci SIWZ z dn. 02.06.2020. Zamawiajgcy
informuje, Ze nie stawia warunkéw minimalnych co do wagi zastosowanych paneli.

Wykonawca prosi o usunigcie z wymagan produktu opisanego w karcie katalogowej
producenta paneli PV firmy Selfa okreslajgeq wytrzymalosé udarowq dla warunkéw kula
gradowa 55mm, V=122km/h, m= 80,2g, przekraczajgcq zalozone normy wymagane dla
paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne, kitdre posiadajqg miedzynarodowy
certyfikat IEC 61215 zostaly zbadane na odpornosé moduléw PV na grad zgodnie
z obowigzujgca normaq.

Zamawiajacy wyjasnia, ze karty pogladowe moduléw fotowoltaicznych i inwertera
zawarte na stronach 47 - 50 projektu wykonawczego dotyczacego budowy
i montazu wolnostojacych paneli fotowoltaicznych stanowigcego zalgcznik nr 2¢ do
SIWZ zostaly dolgczone do projektu wykonawczego jedynie w celach pogladowych
i wynikajgce z nich parametry nie sg wigzace dla Wykonawcow skladajacych oferty.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z rozdzialem IV lit. a) Innych istotnych
wymogéw  techniczno-uzytkowych  stawianych  oferowanym  urzgdzeniom
i materialom (zalgcznika nr 2g do SIWZ) Zamawiajacy wymaga w przedmiotowym
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zakresie m.in. zgodnosSci z normg IEC61215 lub réwnowazng oraz zapewnienia
odporno$ci na obcigzenia mechaniczne min. 5400 Pa.

3. Wykonawca pyta, czy Zamawiajgcy dopusci do udziatu modut fotowoltaiczny o dodatniej
tolerancji mocy +5 Wp.

Zamawiajacy w odpowiedzi zmienia zapis zawarty w rozdziale IV lit. a) Innych
istotnych wymogow techniczno-uzytkowych stawianych oferowanym urzadzeniom
i materialom (zalgcznika nr 2g do SIWZ) z ,wylacznie dodatnia tolerancja mocy
+5% mocy znamionowej modulu fotowoltaicznego" na '"wylacznie dodatnia
tolerancja mocy +5W modulu fotowoltaicznego"'.

Zamawiajacy informuje, iz udzielone wyjasnienia oraz wprowadzone zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sa wiazace dla wszystkich uczestnikow
postgpowania. Zamawiajacy informuje, ze pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia pozostajg w mocy.

Z powazaniem:




