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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)

o mocy do 300kW, instalacja kablowa, dz. nr 2680/22, 2680/31, 2680/33, 2680/
34 obr. 0005 Hajnówka
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Stawka roboczogodziny   :
  :

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............................    % R, S
  Zysk [Z] ...................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty Zakupu [Kz] .................................    % Mbezp
  VAT [V] ...................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            zł
Podatek VAT   :            zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :            zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o zastosowanych materiałach
Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem
rzetelnego opracowania projektu umożliwiają-ce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporządzeniem-
Ministra Infrastruk-tury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkuren-cji. Projektant oświadcza, że możliwe jest
przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane pod warunkiem, iż zastosowane materiały i urzą
dzenia będą miały parametry takie jak przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.
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Data opracowania
2020.04.27 - aktualizacja

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogólne
1.1. Podstawy opracowania
  Wizja lokalna
  Obowiązujące przepisy i normy,
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt elektrowni: Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni sło-
necznej) o mocy do 300kW, instalacja kablowa.
Zakres opracowania obejmuje:
  Linie kablowe nN - za pomiarowe wewnętrze linie zasilające;
  Panele fotowoltaiczne;
  Falowniki;
  System sterowania elektrowni słonecznej;
  System dozoru elektrowni słonecznej;
  Ochrona przeciwporażeniowa;
  Ochrona przeciwprzepięciowa.
1.3. Lokalizacja
Lokalizacja:
działka 2680/19, 2680/22, 2680/31, 2680/33, 2680/34
miejscowość:     Hajnówka
gmina:     Hajnówka
optymalne ustawienie modułów:
azymut     0o
kąt nachylenia:    25-30o;
1.4. Charakterystyka układu
  napięcie zasilania      15kV
  moc przyłączeniowa dostarczana    2x143,36kW
  moc przyłączeniowa pobierana    istn. 2x200kW
  uziemienie ochronne w sieci SN 15kV
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Elektrowania z Wolnostojącymi Kolektorami Słonecznymi
1 Montaż Wolnostojących Ogniw słonecznych - PV1

1.1 Konstrukcje Wsporcze Wolnostojących Ogniw Słonecznych
1

d.1.1
KNR 2-11
0524-13

Wbijanie (kafarowanie) podpór konstrukcji wsporczych wolnostojących kolekto-
rów słonecznych

kpl./4
panele

72 kpl./4
panele

72.000

RAZEM 72.000
2

d.1.1
KNNR 5
1101-11
analogia

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Kons-
trukcja wsporca elektrowni fototoltaicznej.Podpory wbijane ze stali ocynkowa-
nej, gr. min. 2mm

kpl./4
panel

72 kpl./4
panel

72.000

RAZEM 72.000
3

d.1.1
KNNR 5
1101-11
analogia

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Kons-
trukcja wsporcza elektrowni fototoltaicznej.Podpory ze stali ocynkowanej, gr.
min. 2mm, montaż na obciążnikach betonowych

kpl./4
panel

14*16/4 kpl./4
panel

56.000

RAZEM 56.000
4

d.1.1
KNNR 5
0604-01

Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o śr.do 10 mm- podpora
o wys.do 2 m - drut FeZn fi 8mm na krawędziach rzędów paneli montowanych
na dachach wyprowadzony ~1m ponad górną krawędź paneli

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

5
d.1.1

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu - złącza krzyżowe/rynnowe

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

1.2 Podlączenie Wolnostojących Ogniw Słonecznych
6

d.1.2
KNR K-05
0602-01
analogia

Montaż systemu solarnego nad połacią dachu - zestaw = 4 panele na uprzed-
nio przygotowanej konstrukcji wsporczej

zestaw
/4 pa-
nele

512/4 zestaw
/4 pa-
nele

128.000

RAZEM 128.000
7

d.1.2
kalk. własna Montaż - Gniazda MC-4 szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

8
d.1.2

kalk. własna Montaż - Wtyczki MC-4 szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

9
d.1.2

kalk. własna Montaż - Panel kontrolno-komunikacyjny Solar Logger 1000B szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.2

kalk. własna Montaż - Czujnik nasłonecznienia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

KNNR 5
0406-07

Montaż - Falownik SunGrow SG36KTL-M szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.2

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RPV1 + TLg1 z wyposa-
żeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.2

KNR 5-08
0713-02

Wykonanie drobnych konstrukcji mocujących kg

100 kg 100.000
RAZEM 100.000

1.3 Przewody Elektryczne Wolnostojących Ogniw Słonecznych
14

d.1.3
KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. III - wykop pod uziom otokowy

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

15
d.1.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

16
d.1.3

KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. III - wykop pod kable AC

m

280 m 280.000
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RAZEM 280.000

17
d.1.3

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.6 m

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

18
d.1.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 75 mm - rura DVK75mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

19
d.1.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych UTPW 4x2x0,5

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

20
d.1.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY
5x35mm

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

21
d.1.3

KNNR 5
0726-12
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego palczatką termokurczliwą AK-4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1.3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż tabliczek z oznaczeniem kierunku odpływu kabla kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-4x YAKXS
1x240mm

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

24
d.1.3

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.1.3

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - YKYżo 1x10mm2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1.3

KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 1x10mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

27
d.1.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - DC 4mm2

m

1450 m 1450.000
RAZEM 1450.000

28
d.1.3

KNR 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

1.4 Pomiary Instalacji Ogniw Słonecznych
29

d.1.4
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
30

d.1.4
KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nN - kabel 5-żyłowy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.1.4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nN - string DC odc.

32 odc. 32.000
RAZEM 32.000

2 Montaż Wolnostojących Ogniw słonecznych - PV2
2.1 Konstrukcje Wsporcze Wolnostojących Ogniw Słonecznych
32

d.2.1
KNR 2-11
0524-13

Wbijanie (kafarowanie) podpór konstrukcji wsporczych wolnostojących kolekto-
rów słonecznych

kpl./4
panele

512/4 kpl./4
panele

128.000

RAZEM 128.000
33

d.2.1
KNNR 5
1101-11
analogia

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Kons-
trukcja wsporca elektrowni fototoltaicznej.Podpory wbijane ze stali ocynkowa-
nej, gr. min. 2mm

kpl./4
panel

512/4 kpl./4
panel

128.000

RAZEM 128.000
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34

d.2.1
KNNR 5
0604-01

Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o śr.do 10 mm- podpora
o wys.do 2 m - drut FeZn fi 8mm na krawędziach rzędów paneli montowanych
na dachach wyprowadzony ~1m ponad górną krawędź paneli

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

35
d.2.1

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu - złącza krzyżowe/rynnowe

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

2.2 Podlączenie Wolnostojących Ogniw Słonecznych
36

d.2.2
KNR K-05
0602-01
analogia

Montaż systemu solarnego nad połacią dachu - zestaw = 4 panele na uprzed-
nio przygotowanej konstrukcji wsporczej

zestaw
/4 pa-
nele

512/4 zestaw
/4 pa-
nele

128.000

RAZEM 128.000
37

d.2.2
kalk. własna Montaż - Gniazda MC-4 szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

38
d.2.2

kalk. własna Montaż - Wtyczki MC-4 szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

39
d.2.2

kalk. własna Montaż - Panel kontrolno-komunikacyjy Solar Logger 1000B szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.2

kalk. własna Montaż - Czujnik nasłonecznienia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.2

KNNR 5
0406-07

Montaż - Falownik SunGrow SG36KTL-M szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RPV2 + TLg2 z wyposa-
żeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.2

KNR 5-08
0713-02

Wykonanie drobnych konstrukcji mocujących kg

100 kg 100.000
RAZEM 100.000

2.3 Przewody Elektryczne Wolnostojących Ogniw Słonecznych
44

d.2.3
KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. III - wykop pod uziom otokowy

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

45
d.2.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

46
d.2.3

KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w
gruncie kat. III - wykop pod kable AC

m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

47
d.2.3

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.6 m

m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

48
d.2.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych UTPW 4x2x0,5

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

49
d.2.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY
5x35mm

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

50
d.2.3

KNNR 5
0726-12
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego palczatką termokurczliwą AK-4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.2.3

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż tabliczek z oznaczeniem kierunku odpływu kabla kpl
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4 kpl 4.000

RAZEM 4.000
52

d.2.3
KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-4x YAKXS
1x240mm

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

53
d.2.3

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

54
d.2.3

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - YKYżo 1x10mm2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

55
d.2.3

KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 1x10mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.2.3

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - DC 4mm2

m

2550 m 2550.000
RAZEM 2550.000

57
d.2.3

KNR 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

395 m 395.000
RAZEM 395.000

2.4 Pomiary Instalacji Ogniw Słonecznych
58

d.2.4
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
59

d.2.4
KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nN - kabel 5-żyłowy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.2.4

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nN - string DC odc.

32 odc. 32.000
RAZEM 32.000

3 Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV w związku z montażem elektrowni fotowoltaicznej
3.1 Instalacje w stacji transformatorowej
61

d.3.1
KNR 5-14
0401-01

Montaż rozłącznika 3-biegunowego SN 15kV lub uziemników o masie do 20 kg
na gotowej konstrukcji

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.3.1

KNR 5-14
0410-02

Montaż przekładników pomiarowych prądowych suchych (SN 15kV) na wyso-
kości powyżej poziomu podłogi o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji - do 4
podłączenie przewodów obwodów wtórnych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3.1

KNR 5-14
0410-02

Montaż przekładników pomiarowych napięciowych suchych  (SN 15kV) na wy-
sokości powyżej poziomu podłogi o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji - do
4 podłączenie przewodów obwodów wtórnych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.3.1

KNR 5-14
0412-01

Montaż  ograniczników przepiec POLIM D 18 (SN 15kV), kpl. 3 szt. kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.3.1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Montaż TL z wyposażeniem zgodnie z
IE07 w obudowie RNN1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3.1

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Montaż TL z wyposażeniem zgodnie z
IE07 w obudowie RNN1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3.1

KNR 5-15
0701-02

Podłączenie przewodów do transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV
o masie do 1.0 t

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3.1

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach
z betonu

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

- 6 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13559 Użytkownik: PPJT Topolski



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69

d.3.1
KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach
wstrzeliwanych - Przewód - LgY 1x50

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

70
d.3.1

KNNR 5
1201-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 szt.

140 szt. 140.000
RAZEM 140.000

71
d.3.1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - konstruk-
cje wsporcze pod korytka

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

72
d.3.1

KNNR 5
1105-02

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
400 mm przykręcane do gotowych otworów - DKC400H45

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

73
d.3.1

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów - DKC200H45

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

74
d.3.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów -
KGR100H30

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

75
d.3.1

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

76
d.3.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

77
d.3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
YKSY 7x1,5

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

78
d.3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
HDGs 3x1,5 mm2

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

79
d.3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-
YLY 3x1,5

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

80
d.3.1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem YKY 3x4

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

81
d.3.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

160 szt.żył 160.000
RAZEM 160.000

82
d.3.1

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

83
d.3.1

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

84
d.3.1

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica RPW  z wyposażeniem
zgodnie z IE13 w obudowie. Zabezpieczenia: 2x eTango, 1x SAE-IT FW5-
Gate-4G

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3.1

KNR 5-14
0407-01

Montaż wyłącznika krańcowego - AT4/11-1/I/V szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.3.1

KNNR 5
0103-03

Rury o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie rura OPTO 32/2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

87
d.3.1

KNR 5-15
0702-01

Podłączenie przewodu prądowego do transformatorów dla napięcia nN-0,4kV pod-
łącz.

4 pod-
łącz.

4.000
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RAZEM 4.000

88
d.3.1

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Zasilacz 24VDC z inteligentnym stero-
waniem i bypassem wraz z wyposażeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
DY 2,5mm2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

90
d.3.1

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie RB28 m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

91
d.3.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
DY 1,5mm2

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

92
d.3.1

KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - RB32 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

93
d.3.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 wciągane do rur - YS-
tY 18x1,5mm2

m

2*45 m 90.000
RAZEM 90.000

94
d.3.1

KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - RB32 m

2*20 m 40.000
RAZEM 40.000

3.2 Pomiary w stacji transformatorowej
95

d.3.2
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

96
d.3.2

KNNR 5
1302-09

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-żyłowy odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.3.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

98
d.3.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

10 prób. 10.000
RAZEM 10.000

99
d.3.2

KNP 18 D13
1311-01

Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

100
d.3.2

KNP 18 D13
1302-01

Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym ukła-
dzie szyn do 10 pól

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

101
d.3.2

KNP 18 D13
1301-03

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Koszty inne
102

d.3.3
Programowanie sterownika polowego oraz wprowadzenie do systemu SCADA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.3.3

Instrukcja współpracy ruchowej stacji transformatorowej z siecią dystrybucyjną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.3.3

Instrukcja eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Modernizacja systemu sterowania i nadzoru (SCADA)
105
d.4 kalk. własna

Wykonanie projektu monitoringu SCADA dla elektrowni fotowoltaicznej, powią-
zanego ze zmiennymi udostępnionymi przez Inwestora z istniejącej automatyki
oczyszczalni ścieków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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106
d.4 kalk. własna

Dostawa serwera dla oprogramowania SCADA wyposażonego w: komunikację
Ethernet, zegar RTC, obsługę minimum 500 zmiennych, możliwość archiwiza-
cji monitorowanych parametrów, możliwość wysyłania komunikatów przez e-
mail, n.p. Serwer DELL PowerEdge R440:  Procesor  2 x Intel® Xeon® Silver
4110, 64GM RAM, 2x480 GB SSD, zasilanie 2 x 550W (Hot-Plug),

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4 kalk. własna

Dostawa oprogramowania SCADA, m.inn. Priorytetowy Kontrakt Pomocy
Technicznej ASTOR w zakresie Oprogramowania WW 
Platforma Systemowa 2017 Starter 5000 I/O; Historian 500;  1x InTouch z HC,
1x DI
InTouch Supervisory Client dla Platformy Systemowej 2017, Historian Client,
bez MSCAL
InTouch Supervisory Client dla Platformy Systemowej 2017, Historian Client,
MSCAL, Read-only
Development Studio 2014 R2 Large 3000/5000/500 - zwrot licencji
InTouch Runtime Read-only 2014 R2-  licencja na 1 stanowisko - zwrot licencji
Development Studio 2017 Large 3000/5000/500,- aktualnienie istniejącej licen-
cji
IO Servers Standard v2017 - uaktualnienie 
Windows Serwer 2019 OLP 16 Core
Windows Server CAL 2019 OLP
Windows RDS CAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4 kalk. własna

Wykonanie funkcjonalnej wizualizacji do oprogramowania SCADA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.4 kalk. własna

Uruchomienie układu sterowania i nadzoru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. konstrukcje wsporcze wbijane - pod-
pory ze stali ocynkowanej

szt. 200.000
0

200.000
0

2. Falownik Falownik SunGrow
SG36KTL-M

szt. 8.0000 8.0000

3. Rozdzielnica RPV2 + TLg2 z wyposa-
żeniem

szt. 1.0000 1.0000

4. konstrukcje wsporcze- - podpory ze
stali ocynkowanej - montaż na obciąż-
nikach betonowych

szt. 56.0000 56.0000

5. Rozdzielnica RPV1 + TLg1 z wyposa-
żeniem

szt. 1.0000 1.0000

6. YAKXS 1x240mm m 1497.60
00

1497.60
00

7. YKY 5x35mm2 m 312.000
0

312.000
0

8. Ochronniki przeciprzepięciowe DC szt. 24.0000 24.0000
9. kabel DC 4mm2' m 4160.00

00
4160.00
00

10. przekładniki pomiarowe TPU 50.13
10/5/5/5'

szt. 6.0000 6.0000

11. Rozłącznik SN 15kV z napędem trzy-
biegunowy

szt. 2.0000 2.0000

12. Zasilacz 24VDC wraz z wyposaże-
niem i bateriami

szt. 1.0000 1.0000

13. ogranicznik przepiec  POLIM D 18 kpl. 2.0000 2.0000
14. piasek do betonów zwykłych' m3 37.6200 37.6200
15. Czujnik nasłonecznienia szt 2.0000 2.0000
16. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 436.800

0
436.800

0
17. rura DVK 75mm m 120.000

0
120.000

0
18. przewody kabelkowe YKSY 7x1,5 m 124.800

0
124.800

0
19. kable UTPW 4x2x0,5 m 364.000

0
364.000

0
20. Gniazdo MC-4 szt 180.000

0
180.000

0
21. Wtyczka MC-4 szt 180.000

0
180.000

0
22. DY 1,5 m 624.000

0
624.000

0
23. zacisk przyłączeniowy nN do transfor-

matora typu TOGA 3
szt. 4.0800 4.0800

24. końcówki kablowe szt. 80.0000 80.0000
25. Wyłącznik krańcowy - AT4/11-1/I/V

EATON
szt. 3.0000 3.0000

26. drabinka kablowa typu DKC400H45 m 20.0000 20.0000
27. złącza krzyżowe szt 90.0000 90.0000
28. Palczatka termokruczliwa AK4 szt. 8.0000 8.0000
29. YStY 18x1,5mm2 m 93.6000 93.6000
30. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 36.0000 36.0000
31. kable YKYżo 1x10mm2 m 24.9600 24.9600
32. złączki odgałęźne uniwersalne szt. 90.0000 90.0000
33. drabinka kablowa typu DKC200H45 m 20.0000 20.0000
34. pręty stalowe ocynkowane fi 8mm m 93.6000 93.6000
35. uchwyty RB32 szt. 180.600

0
180.600

0
36. przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 m 29.1200 29.1200
37. Tabliczki informacyjne wytrawione

dwukolorowe do oznaczenia kierun-
ków odpływowych kabli

kpl 8.0000 8.0000

38. przewody kabelkowe YLY 3x1,5 m 33.2800 33.2800
39. folia kalandrowana z PCW uplastycz-

nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm
gat.I/II

m2 277.200
0

277.200
0

40. Przewód - LgY 1x50 m 10.4000 10.4000
41. opaski kablowe typu Oki szt. 103.920

0
103.920

0
42. uchwyty RB28 szt. 168.000

0
168.000

0
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

43. kołki kotwiące M10 szt 140.000
0

140.000
0

44. końcówki kablowe do 16mm2 szt. 16.0000 16.0000
45. RB28 m 83.2000 83.2000
46. oznaczniki niepalne na przewody szt 210.000

0
210.000

0
47. RB32 m 52.0000 52.0000
48. kabel YKY 3x4' m 15.6000 15.6000
49. korytka KGR100H30 m 20.0000 20.0000
50. konstrukcje wsporcze szt. 60.0000 60.0000
51. DY 2,5 m 41.6000 41.6000
52. słupki oznaczeniowe typu SO

115x20x30 cm
szt. 9.9000 9.9000

53. rury winidurowe RB 28 m 37.4400 37.4400
54. zacisk przyłączeniowy szt 6.1200 6.1200
55. bednarka ocynkowana 40x5 mm kg 14.0000 14.0000
56. Rury osłonowe OPTO 32/2 m 20.8000 20.8000
57. kołki rozporowe plastykowe szt. 419.700

0
419.700

0
58. uchwyty do rur OPTO 32/2 szt. 40.0000 40.0000
59. wazelina techniczna kg 7.3350 7.3350
60. złączki RB28 szt. 32.8000 32.8000
61. złączki RB 32 szt. 20.5000 20.5000
62. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 20.0000 20.0000
63. opaski kablowe typu Oki szt. 20.7500 20.7500
64. złączki ZCL 28 szt 14.7600 14.7600
65. wazelina techniczna kg 0.8664 0.8664
66. śruby stalowe z nakrętkami i podkład-

kami
kg 0.0600 0.0600

67. Solar Logger 1000B szt 2.0000 2.0000
68. Montaż TL z wyposażeniem zgodnie z

IE07 w obudowie RNN1'
szt. 1.0000 1.0000

69. Rozdzielnica RPW z wyposażeniem
zgodnie z IE15 w obudowie.

szt. 1.0000 1.0000

70. Montaż TL z wyposażeniem zgodnie z
IE07 w obudowie RNN1

szt. 1.0000 1.0000

71. przekładniki pomiarowe TJC6 
15/pierw.3; 0,1/pierw.3; 0,1/pierw.3; 0,
1/pierw.3 kV;

szt. 6.0000 6.0000

72. Panel fotowoltaiczny  Wp=280W Selfa
280W'

szt 1024.00
00

1024.00
00

73. Klema środkowa paneli fotowoltaicz-
nych

szt 1536.00
00

1536.00
00

74. Klema końcowa paneli fotowoltaicz-
nych

szt 1024.00
00

1024.00
00

75. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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