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                                        Tarnów , dn. 23.07.2024 r. 

 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego   na: 
 

Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym  
wraz z infrastrukturą ładowania.  

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 1-6 ustawy Pzp  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605  
z póź.zm.) , w związku z wpłynięciem zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków 
Zamówienia znak sprawy: PNZP/12/Z/2024, Zamawiający zamieszcza poniżej treść 
zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania i odpowiedzi : 

Pytanie 1.  

Załącznik nr 1 do SWZ 2.1.4 - Zamawiający informuje "Projektowana stacja transformatorowa 
będzie służyła do zasilenia obiektów posadowionych na terenie zajezdni: 9 szt. 120kW fabrycznie 
nowych dwustanowiskowych przewodowych ładowarek plug-in o mocy 2x60 kW".  
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z cytowanym zapisem PFU stacja transformatorowa będzie 
zasilała wyłącznie 9 stacji ładowania o mocy 2x60 kW. 
 
Odp. na pytanie 1 
Zamawiający nie potwierdza że stacja transformatorowa będzie służyła wyłącznie do zasilania  
9 stacji ładowania. 
 
Szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełniać stacja transformatorowa określone są w 
Załączniku nr 1 do SWZ – PFU 2.1.4 

Pytanie 2. 

Załącznik nr 1 do SWZ 2.1.4 - Zamawiający informuje "Projektowana stacja transformatorowa 
będzie służyła do zasilenia obiektów posadowionych na terenie zajezdni: 9 szt. 120kW fabrycznie 
nowych dwustanowiskowych przewodowych ładowarek plug-in o mocy 2x60 kW" Zwracam się  
z uprzejmą prośbą o informację jakim poziomem mocy zamówionej będzie dysponował 
zamawiający do zasilenia ww. 9 stacji ładowania. 
 

Odp. na pytanie 2  
Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/142354/2022/O10R01 stanowiącymi załącznik 2.3. 
do załącznika nr 1 do SWZ – PFU: 
Złącze SN zostało zaprojektowane i wykonane do obciążenia 1600 kW. 
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