
TEM

REI120

R
E

I2
0

R
E

I2
0

O2 EI60
140x180

O2 EI60
140x180

13X30X17,5

Klatka schodowa KS4 - parter

SZACHT 

 EI60

INSTALACYJNY

110+90
230

EIs60

O2 O2

TEM

1
1

0

2
2
0

1
1

0

2
2
0

1
1

0

2
2
0

1
0
0

2
2
0

1
1

0

2
2
0

1
1

0

2
2
0

9
0

2
0
0

110

220

110

220

110

220

9
0

2
0
5

9
0

2
0
0

80

80

110

220

90

200

90

200

1
1

0

2
2
0

9
0

2
0
0

90

200

90

200

9
0

2
0
0

90

200

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

1
1

0

2
2
0

ZAMUROWANIE

OTWORU OKIENNEGO

ZAMUROWANIE OTWORU

DRZWIOWEGO

ZAMUROWANIE OTWORU

DRZWIOWEGO POD

NOWOPROJEKTOWANY

WYMIAR  OKNA

ZAMUROWANIE OTWORU

OKIENNEGO POD  WYMIAR  DRZWI

ZAMUROWANIE OTWORU

OKIENNEGO POD WYMIAR

NOWOPROJEKTOWANYCH  DRZWI

DOMUROWANIE OTWORU

DRZWIOWEGO POD WYMIAR

NOWOPROJEKTOWANYCH  DRZWI

DOMUROWANIE OTWORU

DRZWIOWEGO POD WYMIAR

NOWOPROJEKTOWANYCH  DRZWI

RYSOL

REMONT (MODERNIZACJA) POMIESZCZEŃ LABORATORIUM
"BUDYNKU A" SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

RZUT PARTERU - ŚCIANKI NOWOPROJEKTOWANE

1:100

3

SZPITAL POWIATOWY WE WRZESNI SP. Z O. O. W
RESTRUKTURYZACJI

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września

Września, ul. Słowackiego 2, działka nr 1557/6,
obręb Września, jednostka ewid. Września

VIII 2024

ARCHITEKTURA

WYDZIELENIE KABIN W

LEKKIEJ ZABUDOWIE

150

220

SZAFA W ZABUDOWIE DO

USTALENIA Z INWESTOREM

EI 30

ZABUDOWA K-G EI 60

Z DRZWIAMI EI 30

PRZEPIERZENIE ZE

STOLARKI

PCV LUB ALUMINIOWEJ

9
0

2
0
0 - DRZWI DREWNIANE

1
1

0

2
2
0 - DRZWI ALUMINIOWE

RODZAJ STOLARKI:

1
8
4

1
1

3

1
8
4

1
1

3

1
7
9

1
0
6

100

210

29

220


