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Projektant:

Imię i
nazwisko: Specjalność: Uprawnienia: Podpis:

Nazwa
rysunku:

Branża: Skala: Data:

Architektura

Projekt zagospodarowania terenu
Numer
rysunku:

mgr inż. arch.

Inwestor:

A.0

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.

ul. Powstania Styczniowego 4

Adres
inwestycji:

Rzetnia 87, gm. Kępno
działki nr 555/3 i 555/8, obręb 0013 Rzetnia,

jednostka ewidencyjna 300803_5, Kępno-obszar wiejski

Nazwa
zadania:

Remont i modernizacja budynków
Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5,

63-600 Kępno

PZT Listopad
 20231:500
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Projektowany zbiornik na gaz 6700dm3
95x585cm - 5 tankowań rocznie

Instalacja PV - 40 kWp + magazyn energi

Remontowany budynek domu pomocy społecznej

Szafka gazowa

Remont budynku agregatów,
Wymiana agregatu prądotwórczego 40kW

Wymiana dwóch kotłów olejowych na jedne w istniejącej kotłowni w budynku Pałacu

Instalacja PV - 49,5 kWp

Nowa kotłownia gazowa

Remont tarasu pałacu

Projektowany płot osłonowy

Istniejący płot osłonowy

Istniejąca linia kablowa zasilający budynek DPS
- kabel należy wycofać i wprowadzić do pomieszczenia rozdzielnicy RG

Pomieszczenie rozdzielnicy głównej, SZR + bank energii

Nowo projektowana linia zasilania obiektów.

Istniejącą linie kablową zasilającą budynek DPS
należy zmufować z istniejącą linią kablową zasilającą budynek pałacu

Istniejąca linia kablowa zasilająca budynek pałacu

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe

Projektowana linia kablowa zasilania fotowoltaiki

Nowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego

Nowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego
+ zasilanie obiektów

ZK-PWP
dla DPS

UUPWP
USPWP

Projektowany kontenerowy agregat prądotwórczy 48kW/60kVA


