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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r poz. 1202 - tekst jedn. z
p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pt.:
"Przebudowa o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych”
dot. obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 4311W (UL. SLONECZNA) NA ODCINKU OD DZIALKI EW.NR 319/10
OBREB 0016-RZYSKA DO RONDA W MIEJSCOWOSCI STARY KRASZEW NA POLACZENIU ULIC RADZYMINSKA,
SWIETOJANSKA 1 JANA PAWEA 11, GMINA RADZYMIN I KLEMBOW"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:  Stawomir Daniszewski
upr. nr MAZ/0149/PWOE/11

mgr inz. Stawomir Daniszewski
uprawnienia nr MAZ/0149/PWOE/11

upr. budowlane do projeklowania ke +
robotami bud. bez ograniczefl w spec.
instalacyjnej w zakr. sieci, instalagji,
urz. elektrycznych i elekitroenergetygznych

Sprawdzajacy: Piotr Sobiejewski
upr. nr MAZ/0271/POOE/14

mgr inZ. Piotr Sobiejewski
Uprawnienia budow ane do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer elektrycznych i elektroener tyc

Nr upr.: MAZ/0271/PO0E/14




UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I PRZYNALEZNOSC DO OIIB

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131-7132/28 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. ] iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.1. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), arl. 12 ust. |
pkt 1-3, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. L1118 z pb#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1. § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Stawomirowi Daniszewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 9 maja 1980 roku w m. Przysucha, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0149 /PWOL/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanvmi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wyiwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienione)
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nini¢jsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsi¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podsiawe do wykomnwania samodzielnych funkcji
technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzqdi zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwent Okregowej Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynieraw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Daniszewski
ul. Mysliborska 98E m. 143
03-185 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ah



MAZOWIECKA
| OKREGOWA
Ploz B A
! INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inZynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, miniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania stony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania semodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czonkéw wilasciwe) izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy s _ﬁ;;; =

1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /.(M/f— .......
, e |

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek < s......}.'.,.:f .............

3/ mgr int. Krzysztof Booss s T s

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

MAZ-DK4-678-2LW *

Pan SLAWOMIR DANISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/11

adres zamieszkania ul. SOWIA 2, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne ped wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacjie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe; Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-148-5JV-54] *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne paod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasdciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



II. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy o$wietlenia ulicznego na stupach
energetycznych ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W ($ciezki rowerowo - pieszej) na odcinku od msc. Rzyska do msc. St.
Kraszew gm. Radzymin/Klembéw”.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa zawarta pomiedzy TMP PROJEKT a Powiatem Wotominskim.

Koncepcja wielobranzowa rozbudowy drogi powiatowej msc Rzyska-msc. St. Kraszew.,

Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa do celéw projektowych

Warunki usuniecia kolizji RE7/RM/AP/9518/4508/2018 z dnia 27.09.2018.

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504, z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przylgczenia

podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu

sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw - Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

7. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez Wydawnictwa przemystowe WEMA
- Warszawa 1997 r. - stan na dzien 05.05.1997r,,

8.  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

9.  Przepisy przeciwpozarowe,

10. PN-74/C 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

11. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP),

12. PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

13. N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

14. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa,

15. PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV do 45 kV wiacznie

16. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia;

17. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég-Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe;

18. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég-Czesé 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych;

19. PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég-Czes$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia;

20. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg - Czes$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia;

21. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg-Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne;

22. PN-EN13201-3:2016-03 Oswietlenie drég-Czes¢ 3: Obliczena paramerdéw oswietleniowych;

23. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog-Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia;

24. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog-Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej;

25. PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV do 45 kV wlgcznie

26. Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -
Tom 4. Linie kablowe Sredniego Napiecia

27. Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -
Tom 6. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

28. Wytyczne do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A -
Tom 7. Uktady pomiarowe energii elektrycznej

29. Wizja lokalna w terenie

30. Wytyczne i warunki Zamawiajgcego

31. Projekty typowe i katalogi branzowe dla o$wietlenia zewnetrznego drég i ulic;

32. Programy komputerowe wspomagajace obliczenia parametréw o$wietlenia zewnetrznego DIALUX

33. Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i zn- Ensto
wrzesien 2008

34. Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn- Ensto
marzec 2016

35.  Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi Al. 25-95 na zerdziach wirowanych Tom II ukiad
ptaski - PTPiREE czerwiec 1998r

36. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonos$nymi o przekroju
25-120mm2 Tom 1 PTPiREE czerwiec 1999r

37. Album przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia. PTPiREE pazdziernik 1999r.

Oven b WD =

1.3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreélenie robét budowlanych branzy elektroenergetycznej w zwigzku z
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W ($ciezki rowerowo - pieszej) na odcinku od msc. Rzyska do msc. St. Kraszew gm.
Radzymin/Klembéw”.

- montaz oprawy na stupach energetycznych
- montaz linii napowietrznych AsXSn 2x25
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1.4. Stanistniejqcy
Wzdtuz istniejacej drogi powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rzyska do msc. St. Kraszew gm.
Wotomin/Radzymin przebiega linia napowietrzna niskiego napiecia. Na stupach zamontowane jest o§wietlenie drogowe.

1.5. Stan projektowany
1.5.1 Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Droga powiatowa nr 4311W w msc. Rizyska oraz w msc. St. Kraszew gm. jest o$wietlona za pomocg opraw
zamontowanych na stupach energetycznych. W ramach tego opracowania nalezy wymienic¢ oprawy tylko na stupach ktére s
demontowane. Na projektowanym stupie SP-4 nalezy zamontowac oprawe o$wietleniowa AMBAR 150W ( II klasa ochrony
izolacji) na wysiegniku w=1,5m. Oprawe nalezy zamontowa¢ na wysiegniku nad linig energetyczng. Pomiedzy istniejagcym
stupem SI-27 i projektowanym stupem SP-4 nalezy zamontowac linie napowietrzna typu AsXSn 2x25.

Catos¢ przebudowy oswietlenia pokazano na rysunkach SE_02 SE_03, SE_04, SE_05.

1.5:2 Zasilanie o$wietlenia. Szafa o§wietleniowa
Projektowana oprawa oswietleniowa bedzie zasilana z istniejacej szafy o§wietleniowej SO znajdujacej sie na stupie
energetycznym w msc Stary Kraszew

1.5.3 Warunki konserwacji oswietlenia drogowego
W przypadku wszystkich opraw o$wietleniowych zatozono wspétczynnik utrzymania o§wietlenia na poziomie k=0,8.
W celu utrzymania zaprojektowanych parametrow o$wietleniowych czyszczenie ukladéw optycznych opraw
o$wietleniowych powinno odbywaé sie w maksymalnie trzyletnich cyklach konserwacyjnych.
W przypadku uszkodzenia oprawy lub uktadu zaptonowego przewiduje sie niezwtoczng wymiane po stwierdzeniu
uszkodzenia.

1.54 Bilans mocy
Nalezy zastosowac oprawy ze zrodtami o mocy takimi jak istniejgce.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie urzadzen realizowane bedzie w systemie TN-C { zgodnie z informacjg uzyskana od PGE Dystrybucja.). Jako
ochrone od porazen w obwodach o$wietleniowych przewidziano zastosowanie samoczynnego wylaczenie zasilania.
Na istniejacych stupach nalezy zamontowaé¢ oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochrony izolacji). Od bezpiecznika
napowietrznego 4A gF do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YKY 3x1,5mm2 w rurze karbowanej 25 ,750N odpornej na UV,

1.7. Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz musza posiada¢ aktualne
atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadz polskich - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnoséci zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng.

Nalezy stosowad materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:
~  by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami,
—  spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzgdzenia nie powinny:
—  wykazywad¢ uszkodzen i zanieczyszczen

—  by¢ Zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach.

Stosowac materialy wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakoéci odpowiadajgcej publikowanym
parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych norm PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen
elektrycznych. Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy tego samego typu badz
kategorii - do ktérych sa tatwo dostepne czesci zamienne. Konstrukcje wsporcze i no$ne powinny by¢ zabezpieczone przed
wplywami §rodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i
tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

1.8. Wymagania stawiane wykonawcom

Wykonawca zobowigzany jest:

—  przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac sie z uwagami jednostek uzgadniajgcych, a takze z uwagami
wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

—  roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w uzgodnieniu z wlascicielem sieci ee.,

— wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen elektrycznych,

—  dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

— dostarczy¢ instrukcje wspétpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrznym ukiadem zasilania, instalacjami
technologicznymi i obwodami automatyki,

— udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane prace,

—~  do dostarczenia materiatéw i elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,
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- wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych i normami, prace
muszg by¢ prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannoéci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- zatrudniania personelu przy wykonywaniu robét elektrycznych legitymujacego si¢ posiadaniem uprawnien SEP (grupy
SEP} oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP,

- wykonania catoéci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz wymaganiami eksploatacyjnymi
uzytkownika i pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodete, zgodnie z planem
sytuacyjnym,

- ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegblng starannoscig i
ostroznoscig oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania wykopéw recznie,

—  przed whgczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyskac pozytywne wyniki pomiaréw i préb
oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji tj. ciagtoé¢  potaczen, opornos¢ izolacji,
rezystancje uziemier i skuteczno$¢ ochrony od porazen. Wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

- Wykonawca przeszkoli personel, z obstugi nowo wybudowanych urzadzen.

1.9. Gospodarowanie odpadami i odzyskami

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wilasciwe gospodarowanie odpadami zgodnie z Prawem
ochrony $rodowiska i Ustawa o odpadach, w tym minimalizowanie ilo$¢ wytworzonych odpaddw, skladowanie ich
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do
$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub ponowne
wykorzystanie.

Zdemontowane materiaty przekazac wiascicielowi.

1.10. Informacja bezpieczeristwo i ochrona zdrowia podczas wykonywania robot
Zakres rob6t montazowych:

e montaz opraw o$wietleniowych na stupach energetycznych
e montaz linii napowietrznej AsXSn 2x25

Zakres robot demontazowych:
e -demontaze opraw o$wietleniowych wraz z liniami napowietrznymi o$wietleniowymi zamontowanych na stupach
energetycznych

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystapic podczas robét:
e porazenie prgdem elektrycznym,

nieréwne i rozkopane nawierzchnie,

ruch i praca maszyn budowlanych,

praca z uzyciem elektronarzedzi,

praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,

praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego,

ruch pojazdéw szynowych,

¢ ruch drogowy.

Nadzér podczas realizacji:
e inspektorzy nadzoru budowlanego i elektrycznego;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prac:
¢ potracenie przez samochdd,
e potracenie przez pojazd szynowy,
e przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow,
uderzenie przez spadajacy przedmiot,
urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotéw,
oparzenia pragdem i tukiem elektrycznym,
e zmiazdzenia koficzyn lub innych cze$ci ciata przez montowany element.
Do robét ziemnych zwigzanych ze budowg obiektu nalezg miedzy innymi: wykopy dla réznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:
e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie §cian wykopu (notowano ciezkie wypadki nawet w wykopach
o glebokosci do 1 m - w pochytym terenie),
e wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej (np. tyzke koparki),
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,
e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Do zagrozen wystepujacych podczas prac na wysokosci naleza:
* upadek z wysiegnika (kosza) Zurawia samochodowego,
¢ upadek ze stupa elektroenergetycznego,



Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét oraz wymagan
odno$nie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Pracodawca jest réwniez obowigzany odby¢ szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo powtarzane. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone w czasie pracy ina koszt pracodawcy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, atakie dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa ihigieny pracy. Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegétowe instrukcje
i wskazdwki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na
pi$mie zapoznanie sie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikéw nalezy wykonac w oparciu o nastepujgce dokumenty:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313)

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych

j) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnos$ci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych
powinny uwzgledniac informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikdw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu moga by¢ wykonywane réwnoczesnie prace réznych branz, wykonawcy
poszczegolnych robot branzowych powinni:

e wspdéipracowac ze sobg oraz ustali¢ zasady wspétdziatania na wypadek wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia
pracownikéw,

s wyznaczy¢ wspdlnie koordynatora sprawujgcego w ich imieniu nadzoér nad bezpieczenistwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu i upowaznionego przez wszystkich pracodawcéw do wydawania
polecen zatrudnionym w danym miejscu pracownikom,

¢ poinformowac pracownikdw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp przy przejsciowym wykonywaniu pracy
na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp. Z kontroli powinien by¢
sporzgdzany krotki protokot skiadajacy sie z samych zalecei. Nie wykonanie tych zalecert moze by¢ podstawa dla kierownika
budowy dla wstrzymania robét realizowanych przez pod-wykonawce zwiny podwykonawcy. Srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. Zgodnie zart. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. W
planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokoéci - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowigzany:
e wyposazy¢ pracownikow w kamizelki ostrzegawcze
e zapewnic utrzymanie i oznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi Normami i wtadciwymi przepisami
¢ wykona¢ wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia robét
niebezpiecznych
e wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez roboczg z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do
charakteru prowadzonych rob6t (odziez robocza i sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie,
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rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skorg, torby do przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki
podrecznej w torbie przenosnej,

e opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi,

e opracowac instrukcje postepowania na okolicznoé¢ wystapienia wypadku przy pracy,

¢ pilnowa¢ czy sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie
Z przeznaczeniem,

Bezpieczng odlegtos$¢ sktadowania materiatéw i poruszania sie pracownikéw i maszyn od jezdni powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. W celu zachowania cigglosci nadzoru nad bezpieczenstwem
pracy, kierownik robét oddalajgcy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na czas swojej
nieobecnosci. O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi powiadomic¢ wszystkich pracownikéw wykonujacych
dane prace. Miejsca robo6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi. Uzytkowanie ipostugiwanie sie narzedziami
powinno by¢ zgodnie zinstrukcja producenta. Maszyny iurzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnos$c i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejsze]j niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
- 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

Zurawie samojezdne, koparki iinne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jesli charakter rob6t wymaga zblizenia sie pracownikow, maszyn iurzadzen do sieci napowitrznej na odlegtos¢
mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy wylgczonym napieciu pod nadzorem osoby posiadajgcej wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci trakcyjnej, wyznaczonej przez
prowadzgcego eksploatacje tej sieci.

Catosc robét nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad.

e wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika robot, ktéry jest
odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy (bhp), wykluczajgcych
zagrozenie ich zdrowia i zycia.

e przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bez-posrednio pod linig wysokiego
napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki jej uzytkowania.

¢ w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyrazZnie oznakowaé
a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét
odpowiednio oznakowac.

e roboty nalezy wykonywacé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

e prace terenowe mozna rozpoczac¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych, opracowaniu
szczegbtowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

e przed rozpoczeciem robot ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci ustala sie z jednostkami zarzadzajacymi
tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych.

¢ niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowac jako urzadzenia czynne.

e w przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzoér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze
nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

¢ mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych z rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

e miejsca pracy maja by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami.

e majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej
i w instrukcji obstugi maszyn.

e wokot placéw sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej powinien by¢
zachowany pas ochronny o szerokosci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej
OCZYSZCZONE).

e w strefie pozarowej, obejmujgcej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, okreslanej tak jak strefa pozarowa
sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie wiecej niz 2 butli z gazem ptynnym, o zawarto$ci gazu do 11 kg kazda,
przy czym ograniczenie to nie dotyczy butli turystycznych o zawartosci gazu do 5 kg.

o roboty nalezy realizowa¢ odcinkami z zachowaniem odpowiednich drég komunikacyjnych i transportowych, ciagéw
pieszych i dojazdéw pozarowych w stanie nie stwarzajacym zagroZen dla uzytkownikdéw.

e drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikdéw. Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone w sposéb zapobiegajgcy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na
terenie inwestycji oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntéw przylegtych.
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e przy budowie nie mogg by¢ stosowane materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:
e montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym,
¢ osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia,
¢ odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Roboty na wysokosci:
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci, co najmniej 1m od poziomu ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m,

e pelnymi $cianami lub §cianami z oknami oszklonymi,

* wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Roboty ziemne:

e w czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze,

e wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinny by¢ poprzedzone okresdleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét,

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie,

e wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu,

¢ niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

e urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty,

e przewdz mas bitumicznych powinien odbywac¢ sie w szczelnie zamknietych zbiornikach,

e podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kotach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Roboty elektryczne - wymagania szczegolne:

e Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié¢, wykonac przejscia dla pieszych, oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z
napisem , Uwaga .Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e Pracownicy wykonujacy prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé uprawnienia SEP do
1/15kV.

e W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD.

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

Uzupetnieniem informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,poz. 401) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY [ POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity
z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Uwagi koncowe
2.1. Przygotowanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach posadowienia
obiektu celem identyfikacji istniejacych i niezinwentaryzowanych przewodéw instalacyjnych. Przekopy wykonywac nalezy
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. Powierzchnie terenu, przewidziane do
pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych. Plac budowy, nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykonaé
myjnie samochodowa ze stalg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

2.2. Przepisy BHP

Wszystkie roboty, w szczegdlnosci roboty elektroenergetyczne ( montaz osprzetu, praca pod lub poblizu napiecia,
glebokie wykopy) nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
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I11. ZAEACZNIKI
3.1 Warunki przebudowy sieci niskiego napiecia

PGE Dystrybucja S.A
/q Oddziat Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Wyszkow
07-200 Wyszkow, ul. Pultuska 116

S tel: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.p!

Wyszkéw dnia 27-09-2018r.
Nr RE7/RM/AP/9518/4508/2018

Zarzad Powiatu Wotominskiego
Ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 17-09-2018. nr 9518/2018 okreéla si¢ nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzert elektroenergetycznych bedgcych wilasnosciq PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniu terenu:
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311w na odcinku od msc. Riysko do msc.
Stary Kraszew.
2.Urzadzenia wchodzgce w kolizjg z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spotki:
- Linia napowietrzna nN (stanowisko stupowe nr 1/14 E10,5/10, nr 2/14 E10,5/10), linia kablowa nN YAKXS
4x240mm2 ztacze kablowe ZK 1122214, zfacze kablowe ZK 1121699, przylacze kablowe YAKXS 4x35mm2 +
ZK-SL - 2szt. - zasilane z stacji transformatorowej nr 11-1873 - Kraszew Stary |Il.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami
dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktdrego majg stuiy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne s3
stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujqc ,Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie przebudowy urzadzen w miejsce nie kolidujace z
planem zagospodarowania terenu: - linii napowietrznej nN (stanowisko stupowe nr 1/14 E10,5/10, nr 2/14
E10,5/10), linia kablowa nN YAKXS 4x240mm2 ziacze kablowe ZK 1172214, ziacze kablowe ZK 1121699,
przylacze kablowe YAKXS 4x35mm2 + ZK-SL - 2szt. - zasilane z stacji transformatorowej nr 11-1873 zgodnie
z WBSE TOM 6 (przebudowe instalacji teletechnicznej oraz oéwietlenia ulicznego uzgodnié z zarzadcg danych
urzgdzen).
b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca budowy/przeniesienia
urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé zabezpieczenia ciagtoici dostaw energii
elektrycznej.
c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejon Energetyczny Wyszkéw,
07-200 Wyszkéw, ul. Puftuska 116, Wydziat Majatku Sieciowego
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o ktdrym
mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.),
e) uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne, sporzgdzone w
formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia zostang umieszczone na
nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by
zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej - zgody zawartej z wiascicielem dziatki bylo uwidocznione
usytuowanie urzgdzeri na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
f) **Pozyskac  tytuf prawny  do  nieruchomosci, na  ktorej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci;
I. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tredci
wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej wystaniem powinien
wpisac aktualng tres¢ stuzebnosci przesylu wynikajacg z Instrukcji ustanawiania stuzebnoéci przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czedcia aktu notarialnego zawierajacego os$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy poloienie urzadzer na nieruchomosci objetej
stuiebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki
stuzebnoéci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen”

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20 340 Lo in Ll Garoarske 21.. wpisana do rejes L ozecs &0 CCdW prewedzetece
p-zez €d Reprowy Lavir-Vschéc w Lablrie z sedziog w Swidria I Vy ;212 Gespodaiczy soc v KRS 002 3724 NIP G26.25 93 8565
REGON. CED552640 Kapita: zavzcowy O 726422 160 2t w pelri coacory Koo narkowe: Bat PEKAO S A « Viarsza & A Jercze! mskie 2
0U-200 Wariza ve N- 20 12¢0 €076 1177 0018 2858 5194 www.pgedystrybucja.pl



Il. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w pasie drogowym, w sytuacji, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie
drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, & takze na cele zwigzane z potrzebami
obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesc powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnege do korzystania z
nieruchomoéci, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 [ub art. 124a
ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdzn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoice (facznie z wpisem w stosownych
ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktdrych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzer.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni udzielenie
przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji oraz
zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym
zatacznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie 2 PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem
do ninigjszych  Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz
zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre
podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wlasnos¢ Spotki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktorej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzgdzenia odtworzone w catosci badé w czesdci z innych
elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy,
w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usunigcie kolizji wigze sig z obowigzkiem
wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz
nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz
zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze
érodkéw wspodlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposdb, ktéry umoizliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktdconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz
nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich

wydania.
Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawarte] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia podstawy e rozpoczecia realizacji
prac budowlano montaiowych. Warunklem dopuszczenia do prac na kolidujacych ”“‘"‘“"“Eﬁt"ﬁ‘\}&w zaych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami. Oddzial Wars

Rejon Ener etyczn|
?\z’a\vier zit
e e

f e
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinic 20 340 Liom Garvarsk: 210 \'-'L:Lb&la:}_sx&K &Bu\'\‘co.ﬂ
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3.2 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

m Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
)# 05-200 Wolomin

Welomin, 6 grudnia 2019 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.880.2019
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrujenia terenu przeprowadzonej
za pomoca stodkow komunikacy elektroniczne) w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedgce przylaczami  telekomunikacyjna

elektiroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Sloneczna) na odcinku
od dzialki ew. nr 319/10 obreb 0016-Rzyska do ronda w
miejscowosci Stary Kraszew na polaczeniu ulic Radzyminska,
Swielojanska i Jana Pawla 11, gmina Radzymin i Klembow

Whnioskodawca

Piolr Szydlowski reprezentujacyia) podmiot

Szydlowski Piotr Biuro Prujekliow Drogowych TMP PROJEKT,
NIP: 5372300089

Krzyzowki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa

Inwestor

Zarzad Powiatu Wolominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200
Wolomin

Projektant

Tomasz Mikolajuk
numer uprawnien: LUB/0017/POOD/12

Czlonkowie zespotu projektowego

Konrad Sulinski - branza kanalizacyjna
Stawomir Daniszewski - branza elektroenergetyczna
Piotr Dudek - branza lelekomunikacyjna

Data wplywu wniosku

18 listopada 2019 r.

Data ostatniej zmiany projektu

27 listopada 2019 r.

Data zakonczenia narady

b grudnia 2019 r,

Przewodnicziaca
narady koordynacyjnej

Bozena Kowalewska
CGlowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

{Amaceale gl teati
Orange Polska S.A.

(=

Starosehafauagp:
Nie wyradono stanowiska

| Cmacnems seckaasiu
|2 PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Debem, Nadzér Wodny w Wolominie

S P e ea g1
Nie wyrazono stanowisks

I3 Urzad Miasta | Gminy Radzymin

0 PO AN N
Nie wyrazono slanowiska

| Lenaczens miovatic ladiy s smrisiake uromise ciala
4 |Gmina Klembow Piotr Grabski
Projekt zaakseplowany aTiLmei 4
= |Gmacasus sccizatc by 1 nareeako praschto moselo
2 |OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzlal w Rembelszczyinie Tomasz Zajac

Strona 1 22
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Projekt zaakveplowany z uwagami do realizacji:

Prugektowane krawedzee studni §1 224, §1.22B nalezy zlokalizowac w odleglosci 8,0 m w rzuce
prostopadhvm od gazocisgu wysokiegp cisaieniz DN 700. Projekt techniczny skrovzowania projektowane)
infrastruktury r gazocingiem wysokirgo ciSnienia nalezy opracowat w porozumieniu z OGP GAZ-SYSTEM
S.A. Oddz. w Rembelszrzvine ul J. Kazimierza 578, 05-126 Nivporet

. | Cenacrenis pelaeais imag 1 anresko proschia el
6 |PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Warszawa RE Legionowe Stanistaw Bielinski
Sdaroamhaten g s
Projekt zaakceplowany . ey 7 whediren

| Coociets st lruag ¢ acrursdo proschidamowla
7 |PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow Dariusz Popowicz
Saamywhafsvo g

Projekt zaakreptowany z uwagami do realizacii:
1. Projekt budowiapo-wykonswezy preedbozve do uzgodniensa w PGE Dystrybucia 5.A. RE Wyszkow,
2. Rozppczecie prat w terenie zglosit PGE Dystrybucs S.A. RE Wyszkow

8 Dmacneus gevitnats ) lvig 1 arieks prwcietaicale
PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawile Gazownia w Wolominie Adam Bierylo
Samramhafswage:

Projekt zaskreptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W masjscu shrrvzowas z sitcis jazowy prace riemne wykonywsd recenie z zachowanem
szrzegilne] astrornoscy. Preed przystapeensem do robot zglosic nadzor do Polskisj Spolic Garownictwa
sp. 2 0. 0. Odddziad w Warszawie ul. Rownolegla 44, 02-235 Warszawa.

Ay t sk prrecheio mew ko

= T
9 Przedsieblorstwo Wodoclagow | Kanalizacjl Sp. z 0.0. Radzymin Alicja Teodorczyk

Starowhafseag: i W B rydu s .
Projekt zaakceplowany

(e | ngr wtsko prowds lswartsds

oracoet spdinal,

10lwydzial Budownictwa Starestwa Powlatowego Pawel Susol

Stanowal o Mrniow & pkaronizraey
Projekt raakceptowany LT DN

e 1 nar mishe

Urascovny sedngbs prredsismcieds
11 wydzial lnwestycji | Drogownictwa Waldemar Jeznach

|Stenowakpisage
Projekt zaakcep v gami do realizacji:
Nalezy unyshad decyaie na umieszezenie urzad w pasie drogowym od zarzadmjacego ulicy (droga).

Praed przystapieniem do robot palezy uwryskad decyzie na zajecie pasa drogowego od zarzadezajacego
{zarmsdzajacych) ubicy (ulicami, drogama, druga)

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opravowsc projekt organizaci ruchu na czas
budowy. Projekt uzgndne 2 Powiatowym Inspek Ruchu Drogowego.

Preejicee proez jezdnie ulbcy (drogi) wykonad bez naruszania jej konstrukeji.

frew | narnteks prredeizwariels

Conanane anwla
12lwydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski
Projekt zaakreplowany

W naradzie uczestniczyla) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Piotr Szydlowski.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Korekcie vlegla sie¢ kanalizicji deszczowej w rejonie gazociagu DN 700 - Rys. 2.2, W pozostatym zakresie nie
wprowadzano zmian.

Z up. Slarosty
Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista
Dokument eloktrenscany wygenerowany automalycznie doia 6 grudaia 2019 reks 2 systema injormatycznego sGecap/e PODGIK, nie wymaga podpise
organy lub uptws2niatego pratownik afl peeczatkl urzdowe).
Werytikac)l dolomenty moena dokona na stroale hiipsifwenila ja prolokolurud spodgik pl
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l\ STAROSTA WOLOMINSKI
é ﬁ’s . ||| Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

e

WMAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

e —— e

11 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22019 .
l\ poz. 725 i 730) Informuje, ze niniejsza dokumentacja

l‘ byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Narade

|

|

przeprowadzono za pomoca $rodkéw komunikacji
\ elektronicznej.

Znak sprawy: PODK.6630.880.2019
\ ! S Wotomin, dn. 06.12.2019
g .
\ Z up. STAROSTY
\ H Bozena Kowalewska
b

PRZEWODNICZACA NARADY KOORDYNACYJNE]

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

mgr inz Tomasz Mikotajuk
Upr. bud. nr LUB/0017/PO0D/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

LOIIB nr ewid. LUH
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AT
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(0

RERRNERI
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N P P

kabel TKM 50x4x0,

607

teranu polozonege: gm. Klembgow, Radzymin
obr Kraszew Stary, Rzyska
-

|{RRK. 525 dz ew. 986. 332

6640.3375.2010
lraszew Siary,
| Rzyska

e 143407 _2- 143409_5

IEzwa Kiembow; Ratzymin

[ 143407 _2.0008;

dentylinator 143409_5.0016

: - " | Kraszew Stary:
. iRiysha

ek o | PUWG 260017

kze_%@vggg_—_-

LEGENDA:

BRANZA DROGOWA
[—————1 - proj. kraweznik betonowy 15x30
-7

- proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22
- proj. obrzeza chodnikowe 8x30
- proj. opornik drogowy 12x25

[— ]
COTTUTTIT o, rowy drogowe odwadniajace
ﬂ] |]I[| [IE ﬂﬂ

S”TTTTO

- proj. przepusty zjazdowe PEHD @400
% - ist. drzewa do wycinki

e

’-416 4

T

L

_.—.—-iﬂ—1"

4

AEES

O .

kabel TKM 50x4x0,9

| K. 8F BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
o W9Da.2019 [__—— ] - proj. kanalizacja deszczowa z rur PP SN8
hifa B o Wp1 - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m
i O S1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1500 mm
s ' brak O S1.1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
il i RS i (o= Su - proj. betonowa studnia ujgciowa DN1200 mm
STy o it Ll (@) RP1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm z regulatorem przeptywu
© SEP1 - proj. separator substancji ropopochodnych DN2000 mm
GEOMETRICUS GECREZJA
e w0 ) fbenls BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
bruro@geometricus.pl sarink A2l F _
—K R - ist. stupy elektroenerget. do demontazu
[__e—% ] -ist. sie¢ elektroenerget. nn do demontazu
é ] - ist. ztgcze do demontazu
5 - proj. sie¢ elektroenergetyczna nn
2 —~——>— - proj. stupy elektroenerget.
o == - proj. ztgcze elektroenerget.
> - proj. mufa kablowa
N BRANZA TELETECHNICZNA
0——>— - proj. stupy teletechniczne
e - P X - elementy do demontazu
\ : INWESTOR- JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

__TORpT N R. ST TR T T TR A== , Piotr Szydlowski
— O ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO C M ul. Krzyzowki 3 lok. U3
J MG, -35.68 W ul. Pradzynskiego 3 u 03-193 Warszawa

b o e o e e e e e e e m e -2 05-200 Wolomin Projekt tel. 506-426-712
" T N g Biuro Projektéw Drogowych  e-mail: biuro@tmpprojekt.pl
/ \ [
. \ | ! b---{ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
W\ h\
Orange

kabel TKM 50x4x§,9
nieczynny

0016-Rzyska do ronda w miejscowosci Stary Kraszew na polaczeniu ulic Radzyminska, Swietojaﬁska

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Sloneczna) na odcinku od dzialki ew. nr 319/10 obreb

i Jana Pawla II, gmina Radzymin i Klembéw

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Radzymin/Klembow
2L MATERIALY NA NARADF, RRAEL Opracowanie wielobranzowe
KOORDYNACYJNA P
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PLAN SYTUACYJNY 1:500
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz. Tomasz Mikolajuk

Drogowa LUB/0017/POOD/12| g/

Sprawdzajacy | mgr inz. Michal L.azowski

Drogowa MAZ/0509PBDNS | (0

Projektant

. . instalacyjna
mgr inz. Konrad Sulinski

R instalacyjna
Sprawdzajacy | mgr inz. Sebastian Durda ! V)

sieci kanalizacyjne MAZ/1S/0596/10 D

sieci kanalizacyjne MAZ/0343/POOS/14 e

Projektant

mgr inz. Slawomir Daniszewski| Elektryczna MAZ/0149/PWOE/11 /-/

Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Sobiejewski

Elektryczna

MAZ/0271/POOE/14 %

Projektant

mgr inz. Piotr Dudek Teletechniczna

MAP/0249/PWOTN06 |~ &>

DATA:

LISTOPAD 2019

NR RYSUNKU: 2.1
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STAROSTA WOLOMINSKI

Na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz..U. z 2019 r.
poz. 725 i 730) Informuje, Ze niniejsza dokumentacja
byta przedmiotem narady koordynacyjnej. Narade
przeprowadzono za‘pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.
Znak sprawy: PODK.6630.880.2019
Wotomin, dn. 06.12.2019

Z up. STAROSTY
Bozena Kowalewska
PRZEWODNICZACA NARADY KOORDYNACY]JNE]J

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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BRANZA DROGOWA
e - proj. kraweznik betonowy 15x30
[ == "7 -proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22
[__———— 1 - proj. obrzeza chodnikowe 8x30
- proj. opornik drogowy 12x25

% - proj. rowy drogowe odwadniajgce
1 |

c=—=—==oD -proj. przepusty zjazdowe PEHD @400
% - ist. drzewa do wycinki

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
[___——— ] -proj. kanalizacja deszczowa z rur PP SN8

Wp1 - proj. wpusty betonowe DN500 mm z osadnikiem 0,95 m

o

O S1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1500 mm
(@) S1.1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm
(o= Su1 - proj. betonowa studnia ujeciowa DN1200 mm

(@) RP1 - proj. studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm z regulatorem przeptywu
© SEP1 - proj. separator substancji ropopochodnych DN2000 mm

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

—KHE— - ist. stupy elektroenerget. do demontazu
[_e—X ] -ist. sie¢ elektroenerget. nn do demontazu
L] - ist. ztlgcze do demontazu
- proj. sie¢ elektroenergetyczna nn
—~—> - proj. stupy elektroenerget.
== - proj. ztgcze elektroenerget.
> - proj. mufa kablowa

BRANZA TELETECHNICZNA

0 ———>— - proj. stupy teletechniczne
X - elementy do demontazu

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO (
ul. Pradzynskiego 3

05-200 Wolomin Projekt
Biuro Projektéw Drogowych

Piotr Szydtowski
ul. Krzyzéwki 3 lok. U3
03-193 Warszawa

tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Sloneczna) na odcinku od dzialki ew. nr 319/10 obreb

0016-Rzyska do ronda w miejscowosci Stary Kraszew na polaczeniu ulic Radzyminska, Swi@tojaflska

i Jana Pawla II, gmina Radzymin i Klembéw
ADRES:

woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Radzymin/Klembow

STADIUM:  \ATERIALY NA NARADE | BRANZA:

Opracowanie wielobranzowe

KOORDYNACYJNA
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PLAN SYTUACYJNY 1:500
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. tal
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1V. CZESC RYSUNKOWA

SE_01. Plan lokalizacji inwestycji

SE_02.Plan sytuacyjny. Demontaz o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych niskiego napiecia
SE_03 Plan sytuacyjny. Przebudowa o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych niskiego napiecia
SE_04 Schemat- demontaz o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych

SE_05 Schemat- przebudowa o$wietlenia ulicznego na stupach energetycznych
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ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Radzymin/Klembow

STADIUM: BRANZA:
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Plan lokalizacji inwestycji. -/-
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