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PVC Ø75 1,5m
wyprowadzić wywiewką

Ø110 ponad dach

P1

PVC Ø110 1,5m
wyprowadzić wywiewką

Ø160 ponad dach

P2

PVC Ø75 1,5m
wyprowadzić wywiewką

Ø110 ponad dach

P3

PVC Ø75 3,5m
wyprowadzić wywiewką

Ø110 ponad dach

P4

P5

wymienić kolano Ø110
wyprowadzić wywiewką

Ø160 ponad dach

kanał 20x20cm z blachy stalowej
wymienić na kondygnacji
i wyprowadzić ponad dach

P6

wyprowadzić wywiewkę
Ø160 ponad dach


