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          Opis   przedmiotu zamówienia -  układ dozowania podchlorynu sodu oraz pomiar stężenia 
          chloru w wodzie
1. Pompa dozująca podchloryn sodu;

· Wydajność – 0,6 – 6 l/h

· Ciśnienie 10 bar

· Zasilanie 230 V AC 50Hz

· Zawór wielofunkcyjny

· Przewód dozujący z dyszą wtryskową 4 mb

· Sterowanie analogowe 0,4 -  20 mA
2. Zbiornik 250 l z mieszadłem wanną ochronną

· Przewód ssawny

· Kontrola poziomu cieczy w zbiorniku

· Zawór spustowy
3. Kompletny system do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie

z możliwością zdalnej kontroli wskazanych parametrów
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