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Opinia nr 133/2024
Opinia z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych w
budynku ul. Lipowa 53/8 potozonym w Gliwicach
dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

ZBM Il TBS.
Sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Marcin Wnetrzak

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtgczenie.
N loni " teipod) .
3 . " Listani ok

W zwigzku z powyzszym stwierdzam co nastepuje:

Istnieje mozliwos$¢ podtaczenia kotta CO gazowego z zamknietg komorg spalania do wolnego
przewodu nr 1. Wentylacja kuchni WC i tazienki prawidtowa.
Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawe o Ochronie p.poz. z dnia

24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urzadzen gazowych podlegaja obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinie sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla ZBM Il TBS

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 10.04.2024podpis......cccccvvevreecrennnee.

Uwagi:

1.  Podokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy
zgtosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i
funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
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WK- wentylacja kuchni

Wk- wentylacja fazienki




