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Temat: REMONT KOT£OWNI GAZOWEJ

rzut piwnicy
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Zestaw bezpieczeñstwa 
w komplecie z pomp¹ i 

sprzêg³em hydraulicznym

RZUT KOT£OWNI
skala - 1:25

Stoj¹cy kocio³ gazowy Q=150 kW
z zakresem modulacji 1:12,5 kW
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LEGENDA:

1 - Kocio³ stoj¹cy gazowy 150 kW z zakresem modulacji mocy 1:12,5kW, 
2 - Zestaw bezpieczeñstwa z filtrem do kot³ów 150-350, 
2A - Pompa obiegowa STRATOS 40-1-4, 
3 - Sprzwg³o hydrauliczne do kot³ów 150-350 kW, 
4 - Sonda zasilania c.o. - w dostawie z kot³em 
10 - Sonda zasobnika c.w.u. - w dostawie z kot³em 
11 - Zestaw neutralizatora kondensatu, 
Pcwu - pompa ³aduj¹ca zasobnik istniej¹ca
Pco - pompa centralnego ogrzewania istniej¹ca
ZNW - Zamkniête naczynie wzbiorcze 425 dcm3 istniej¹ce
Zcwu - Zasobnik ciep³ej wody istniej¹cy
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