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Profil zewnętrznej instalacji grzewczej
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mgr inż. Wojciech Pacyński

upr.proj. 64/78/Wwm

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa 75-79

Zajezdnia Tramwajowa "GAJ"

ul. Kamienna 74,  50-545 Wrocław

dz. nr 4; obręb 0022 Południe

mgr inż. Tomasz Witek

upr.proj. 270/02/DUW

projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych

Projekt wykonawczy instalacji ogrzewania Hali nr 1 i 2 na terenie Zajezdni

Tramwajowej "Gaj".
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